
別添３ 

消防用設備点検等業務仕様書 

 

１ 業務名称   ０６－泉北住まいセンター消防用設備点検等業務 

 

２ 履行期間    令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 業務の対象 

本業務の対象は、本業務の発注者が管理する賃貸住宅団地（当該賃貸住宅団地の敷地に附帯する工

作物等を含む。以下「点検対象団地」という。）内に設置された消防用設備（以下「点検対象物」と

いう。）のうち、別表１－１－１及び別表１－１－２〔点検対象団地一覧表（第１種消防設備）〕に掲

げる点検対象物、別表１－２－１及び別表１－２－２〔点検対象団地一覧表（第２種消防設備）〕に

掲げる点検対象物、別表１－３－１及び別表１－３－２〔取替対象消火器一覧表〕に掲げる消火器

（ブラケット含む。以下「消火器（共用部）」という。）ただし、非常電源（自家用発電設備）は除く

ものとする。 

 

４ 用語の定義 

   この仕様書において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 関係法令とは、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 17 条の３の３、消防法施行令（昭和 36 年

政令第 37号）、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）及びこれらに基づく告示等をいう。 

(2) 法定点検とは、関係法令の規定に基づく点検をいう。 

 (3) 点検資格者とは、消防法第 17 条の３の３に規定する資格を有する者をいう。 

 (4) 監督員とは、消防用設備点検等業務請負契約書第５条に基づき発注者が指定する者をいう。 

 (5) 業務担当者とは、５「業務の内容」に定める内容を実施する者をいう。 

(6) 管理技術者とは、本業務を適正かつ円滑に実施するため、団地管理業務受託者との打ち合わせ並

びに業務担当者の指導・教育及び管理・統括を行うとともに、５「業務の内容」の結果を取りまとめ、

団地管理業務受託者へ 10「業務の報告等」に基づき報告を行う点検資格者をいう。 

(7) 取替対象消火器とは、消火器（共用部）と住宅用消火器を合わせた総称とする。 

 

５ 業務の内容 

本業務の実施に当たり、適用を受ける法令等を遵守すること。 

(1) 法定点検業務 

イ 点検対象団地の点検対象物について、法定点検を行う。 

ロ 取替対象消火器については、発注者が支給する材料（以下「支給消火器等」という。）への取替

及び廃棄を行う。 

ハ 法定点検の結果を整理し、集計し、関係法令の規定に基づき記録する。 

ニ ハにより記録した法定点検の結果を監督員に提出し、かつ、関係法令の規定に基づき所轄消防署

に報告する。ただし、法定点検の結果について所轄消防署への報告を必要としない場合には、これ

を監督員に提出するのみとする。 



(2) 機能維持業務 

イ 法定点検により発見された緊急の補修又は対策を必要とする点検対象物の不良箇所、著しい損

耗、劣化及び破損、紛失等について、事故等の発生を未然に防止し、又はその被害を最小限に止め

るために、代替部品等を用いてその機能を暫定的に復旧する。また、実施した内容を整理し、集計

し、記録する。 

ロ 法定点検により発見された緊急の補修又は対策を必要としない点検対象物の不良箇所に関して、

その状況をもとに不良原因の調査を行う。また、実施した内容を整理し、集計し、記録する。 

ハ 法定点検により発見された法定点検時では点検対象物の機能に影響がないが、中期的には影響

を与えかねない点検対象物の損耗、劣化等に関して、その状況を把握し、分析を行う。また、実施

した内容を整理し、集計し、記録する。 

ニ 法定点検により発見された表示灯、誘導灯ランプの球切れ、非常用押ボタン、消火栓のプロテク

ター又は消火器の安全ピン等破損等に伴う法定点検時の取替えその他軽微な修繕を行う。また、実

施した内容を整理し、集計し、記録する。 

ホ イ、ロ、ハ又はニに付随する業務（法定点検により発見された不良箇所についてその場で行う分

解清掃、調整等及び法定点検により発見された点検対象物に係る保守管理上緊急の保全を要する

事項についての監督員への連絡を含む。）その他監督員が指示する点検対象物の機能維持のための

業務を行う。 

ヘ ホの分解清掃及び調整等の範囲は、次のとおりとする。 

（イ）汚れ、つまり、付着等がある部品又は点検部の清掃 

（ロ）取付け不良、作動不良及びずれ等がある場合の調整 

（ハ）ボルト及びねじ等で緩みがある場合の増締め 

（ニ）接触部分及び可動部分等への注油 

（ホ）軽微な損傷がある部分の補修 

（ヘ）塗装剥離部分への塗装（タッチペイント） 

（ト）消防法施行令第 36 条の２第２項及び消防法施行規則第 33 条の２に規定する消防設備士でな

くても行える軽微な整備 

  ト 記録方法については、写真撮影による記録も行う。 

(3) 発注者及び受注者の負担の範囲 

イ 点検に必要な工具及び計測機器等の機材は、設備機器に附属して設置されているものを除き、本

業務の受注者の負担とする。 

ロ 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は受注者の負担とする。ただし、５(2)ニに規定する表示

灯、誘導灯ランプの球切れ、非常用押ボタン、消火栓のプロテクター又は消火器の安全ピン等破損

等に伴う法定点検時の取替えその他軽微な修繕及び７（1）トに規定する点検済証の材料費に要し

た費用は、発注者の負担とし、その精算額は監督員との協議による。 

ハ はがき、印刷に係る費用及び７(1)ホに規定する返信に要した費用は当初契約に含むものとし、

７(1)ニに規定する返信に要した費用は本業務の変更契約で処理（以下「変更処理」という。）を行

うものとする。 

ニ ７(1)ニに規定する居住者からの点検依頼の申出により点検を実施した場合の費用は、変更処理



を行うものとする。 

ホ 応急措置又は危険防止措置にかかる費用は、発注者の負担とし、その精算額は監督員との協議に

よる。 

ヘ 本業務に起因する発生材の処理に要した費用は変更処理を行うものとする。 

ト ６（9）から６（12）において立ち会いが必要となった場合の費用は、特記無き限り発注者の負

担とする。 

 

６ 業務の実施等 

(1)  点検資格者等の配員 

イ 受注者は、業務担当者として、法定点検の点検対象区分（第１種消防設備及び第２種消防設備を

いう。以下「点検対象区分」という。）に従い、点検資格者を適切に配員するものとし、資格者証

の写しを監督員に提出する。なお、法定点検の補助的な内容の作業であって、法定点検に当たらな

い作業のみを行う業務担当者は、点検資格者であることを要しない。 

ロ 受注者は、点検資格者を管理技術者として選任し、発注者に通知する。なお、管理技術者は業務

担当者を兼ねることができる。 

 (2) 点検班の構成 

受注者は、(1)イにより配員した業務担当者を、原則として同一の点検対象区分を担当する複数の

業務担当者からなる点検班に編成し、法定点検を実施するものとし、点検班ごとに点検班長を選任す

るものとする。点検班長は、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、法

定点検の実務経験が 10年以上の者であることとする。 

(3) 点検班の構成の通知等 

受注者は、(2)により編成した点検班について、各班を構成する業務担当者の氏名及び資格、点検

班長の選任及びその分掌する範囲等を別紙様式１〔点検班配員構成表〕により監督員に提出するも

のとする。人事異動及び資格の喪失等により、受注者が当該者を別の者に変更する等の場合も同様と

する。 

(4) 実施計画書の提出 

受注者は、本業務の実施にあたり、あらかじめ点検作業の要領及び手順並びに別紙様式２－１〔点

検業務実施計画書（年間）〕による年間の業務の実施計画を策定し、各年度最初に点検作業を実施す

る月の前月 20日までに監督員に提出するものとする。また、あらかじめ別紙様式２－２〔点検業務

実施計画書（月間）〕により翌月の業務の実施計画を策定し、前月 20日までに監督員に提出するもの

とする。 

(5) 業務の実施時間 

受注者は、業務の実施を、原則として、発注者の通常勤務日における就業時間内に行うものとし、

これにより難い場合は監督員の確認を受ける。ただし、緊急点検及び応急措置等を施す業務の実施時

間についてはこの限りでない。 

(6) 点検工具、備品等の携行 

受注者は、業務の実施にあたり、法定点検及び応急措置その他点検対象物の機能維持業務に必要な

工具、備品等を常時携行するものとする。 



(7) 服装等 

イ 業務担当者は、業務に適した服装及び履物で業務を実施するものとする。 

ロ 業務担当者は、名札（顔写真入り）をつけて業務を行うものとする。また、身分証明書も携帯し、

居住者又は団地管理業務に係る関係者から請求があった場合はそれを提示するものとする 

(8) 駐車場の利用 

業務担当者は、原則として、駐車場は自ら確保することとし、機構敷地内の駐車場の利用及び駐車

方法については、監督員が承諾した場合に限るものとする。 

なお、敷地内に適切な駐車場所がない場合は、監督員と協議の上、受注者により作業に必要な官公

庁その他機関への諸手続き（道路使用許可申請等）を行うこととし、官公庁その他機関に支払った費

用については原則として発注者負担とする。  

また、一部の団地において、やむを得ず耐圧試験車等を敷地外に駐車する場合において、警備員の

配置が必要となる場合は事前に監督員と協議するものとし、その費用については原則として発注者

負担とする。 

(9) 給水施設への立ち入り 

業務担当者は、本業務のために、給水施設へ立ち入る場合は、事前に、給水施設等維持管理業務受

注者等との協議調整を行い、事前に水道法第 21 条及び同法施行規則第 16 条に規定する健康診断を

受診し、適合の証明を水道技術管理者又は受託水道業務技術管理者へ提出する。なお、健康診断の受

診費用は受注者の負担とする。 

また、給水施設等維持管理業務受注者等と点検計画等について協議を行い、立ち入りの許可を受け

ることとし、立ち入り後の報告を直ちに実施するものとする。 

(10) 受変電設備室等への立ち入り 
  業務担当者は、本業務のために、電力会社への借室内へ立ち入る場合は、事前に電力会社と協議調

整を行った上で実施することとし、機構の自家用受変電設備室及び発電機室へ立ち入る場合は、電

気主任技術者と協議調整を行うものとする。 

(11) エレベーター機械室への立ち入り 
  業務担当者は、本業務のために、エレベーター機械室へ立ち入る場合は、事前に昇降機保守管理業

務受注者等との協議調整を行うものとする。 

(12) 機械式駐車設備への立ち入り及び操作 
業務担当者は、本業務のために、機械式駐車設備へ立ち入る場合及び設備の操作が必要な場合は、

事前に機械式駐車設備等保守点検業務受注者等との協議調整を行うものとする。 

 

７ 業務の実施方法等 

(1) 法定点検業務等の実施方法 

イ 受注者は、関係法令に定めるところに従い、法定点検及びこれに付随する業務を行うものとす

る。 

ロ 法定点検は、資機材の搬送、足場の固定等の補助的な内容を除き、点検資格者が行うものとす

る。 

ハ 遠隔試験機能又は自動試験機能を有する自動火災報知設備が設置されている住戸内の機能点検



は、外部試験器等により行うものとする。 

ニ 共同住宅用スプリンクラー設備、遠隔試験機能又は自動試験機能を有する自動火災報知設備の

法定点検のうち、住戸内の部分に係る外観上の項目については、居住者の自主点検とし、居住者へ

の周知徹底を行い、点検結果をはがき（参考様式－１〔共同住宅用スプリンクラー設備の点検はが

き〕又は参考様式－２〔遠隔試験機能又は自動試験機能を有する自動火災報知設備の点検はがき〕）

による返送若しくははがきに記載された URL 又は二次元コード等で記載された Web サイト等に居

住者がアクセスの上報告する形のいずれかの方法で報告してもらうこととする。はがきによる返

送の場合、返送料金は変更処理を行うものとする。はがき以外での点検結果の返信を居住者に求め

る際は、参考様式－１又は参考様式－２と同等の内容を担保することができ、情報の管理につい

て留意した方法とする。 

また、居住者からの点検依頼の申出があった場合は、速やかに点検を実施し、点検費用は変更処理

を行うものとする。 

ホ 遠隔試験機能又は自動試験機能を有さない自動火災報知設備の法定点検は、住戸内に立ち入り

点検（以下「住戸内点検」という。）を実施するものとし、この住戸内点検は１住戸２名以上で実

施するものとする。不在等により実施できない住戸については、再度訪問する日時や連絡先等の周

知文を投函し、当初を含めて別の日に３回以上実施する。また、最終の訪問時に不在の場合、受注

者は当該住戸の居住者に火災感知器に係る機器状態の確認を行う依頼文書を投函するものとし、

その結果をはがき（参考様式－３〔感知器点検における不在住戸への確認はがき〕）による返送若

しくははがきに記載された URL 又は二次元コード等で記載された Web サイト等に居住者がアクセ

スの上報告する形のいずれかの方法で報告してもらうこととする。なお、不在住戸に対してのすべ

ての訪問日及び住戸内点検を実施した点検日を住戸ごとに一覧表として記録し、速やかに監督員

に提出することとする。この場合、点検未実施による変更処理は行わないものとする。 

ヘ バルコニーに設置された避難はしごの点検は、住戸内点検を実施するものとし、この住戸内点検

は１住戸２名以上で実施するものとする。不在等により実施できない住戸については、再度訪問す

る日時や連絡先等の周知文を投函し、当初を含めて別の日に３回以上実施する。なお、不在住戸に

対してのすべての訪問日及び住戸内点検を実施した点検日を住戸ごとに一覧表として記録し、速

やかに監督員に提出することとする。この場合、点検未実施による変更処理は行わないものとす

る。 

ト 受注者は、別紙-１〔点検済証の貼付対象となる消防用設備等の種類及び表示位置〕に該当する

点検対象物の法定点検後には、点検済証に点検日を追記し又は記入欄がない場合は前回の点検済

証を必ずはがし、新たな点検済証を貼付するものとする。点検済証には、社名、点検者名、点検年

月日及び点検種別（機器点検・総合点検）の記入欄があるものとし、事前に監督員に見本を提出す

るものとする。 

チ 受注者は、返信されたはがきは整理し、監督員に求められた場合は、速やかに提出することとす

る。（はがき以外での返信とした際についても同様とする。） 

リ 受注者は、法定点検後、現地点検数量及び点検済証の貼付に漏れがないか確認するものとする。 

ヌ 受注者は、屋外の点検対象物の法定点検にあたっては、強風により飛散の恐れがある物（水槽の

蓋等）について、特に変形、損傷、及び著しい腐食等がないかを確認するものとする。 



 (2) 機能維持のための調査等業務の実施方法 

受注者は、目視、触診、聴診、計測その他の方法により調査等業務を行い、その結果を監督員に提出

するものとする。 

（3）取替対象消火器の取替方法について 

イ 取替対象消火器の取替方法については、以下のとおりとする。 

（イ）引渡場所及び引渡時期等は別紙-２〔消火器（共用部）及び住宅用消火器を支給材料とする

場合の取扱いについて〕による。 

（ロ）消火器は、第３種粉末消火器（Ａ・Ｂ・Ｃ火災用）又は強化液消火器とし、日本消防点検協

会の合格証票が貼付されたものとする。 

（ハ）廃棄する取替対象消火器にリサイクルシールが貼付されていない場合は、既販品用リサイク

ルシールを貼付し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適切に処理するものとする。

なお、リサイクルシールに要する費用は変更処理を行うものとする。 

（ニ）廃棄する取替対象消火器の指定取引場所への運搬にかかる費用は別途清算とする。なお、一

時保管場所を団地内に設ける場合は監督員との協議による。 

（ホ）新設した消火器（共用部）及び住宅用消火器については消火器型式、製造番号、製造年等の

発注者が指示する項目を記録し監督員に報告するものとする。 

 ロ 消火器（共用部）の取替方法については以下のとおりとする。なお、令和６年度は内部及び機能点

検を継続して行い、製造が 2014 年から 2019 年の消火器の取替を行う。令和７年度、令和８年度

の内部及び機能点検は不要とし、それぞれ 2020 年、2021 年製造の消火器の取替えを行うものとす

る。 

  （イ）消火器（共用部）の取替えは、各年度の１月から３月の期間に実施するものとする。 

（ロ）消火器（共用部）の取替えに伴い生じるブラケット交換も本業務に含むものとする。ブラケッ

トの取付は十分な強度を有するアンカー・ステンレス製ボルト等で強固に固定する。この場合、交

換するブラケットについても発注者が支給する材料に交換すること。なお、対象となる消火器（共

用部）、ブラケットの数量については別表１－３－１、別表１－３－２による。 

（ハ）ブラケット設置において外壁面の穿孔を伴う作業の実施にあたっては、「労働安全衛生法」、

「石綿障害予防規則」、「大気汚染防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令及

び各自治体並びに労働基準監督署等の指導を遵守し、都度別紙-３〔石綿含有建築材料の事前調査

等に係る取扱い〕により、参考様式－４〔事前調査結果報告書〕、参考様式－５〔建築物等の解体

等の作業に関するお知らせ〕及び参考様式－６〔特定粉じん排出等作業完了報告書〕を監督員に報

告するものとする。なお、石綿含有の分析に要した費用は、発注者との協議による。 

 ハ 住宅用消火器の取替方法については以下のとおりとする。 

  （イ）住宅用消火器の取替えは、有効期限の満了前までの適切な時期に実施するものとする。 

（ロ）取替に当たっては、業務の実施日等を記載した文書を作成し事前に掲示する他、各戸に配布す

る等の方法により入居者に対して業務の周知を図るとともに、入居者の理解と協力を得ること。 

  （ハ）住宅用消火器の取替時に、新旧取扱説明書の差替えを行い、居住者に対して、取扱説明書に記

載されている使用方法及び注意事項を説明すること。 

（二）不在等により実施できない住戸については、再度訪問する日時や連絡先等の周知文を投函し、



当初を含めて別の日に３回以上実施する。なお、不在住戸に対してのすべての訪問日及び取替を実

施した住戸の取替日を住戸ごとに消火器管理台帳（住宅用消火器）を更新し、速やかに監督員に電

子データを提出することとする。この場合、取替未実施による変更処理は行わないものとする。取

替未実施により余剰となった消火器の取扱いは監督員の指示によるものとする。 

 (4) その他 

イ 法定点検に当たっては、居住者の協力が必要なことから、居住者との良好な関係を維持するた

めに、別冊「保全工事マニュアル」に準じて居住者に対して配慮を行うとともに安全対策等にも

十分な検討を行うものとする。 

ロ 各諸室への立ち入りの際の鍵等の貸与について、受注者は監督員と調整を行い、別途定める「鍵

借用書」により申請を行い、承諾を得ることとする。 

ハ 本業務に起因する発生材の処理については、監督員の指示による。 

 

８ 業務会議への出席 

受注者は、本業務の円滑な実施を図るために、発注者が開催する業務会議に、監督員の指示に従い、

管理技術者等を出席させるものとする。 

 

９ 居住者への周知等 

受注者は、業務担当者が本業務を実施するために点検対象団地内に立ち入る際は、別紙-４〔点検業

務における居住者対応〕に掲げる事項を遵守するよう指示しなければならない。 

 

10 業務の報告等 

(1) 法定点検業務に関する報告等 

イ 受注者は、５(1)ハによりとりまとめた本業務の結果について、翌月 10 日までに、別紙様式３

〔点検業務実施報告書〕により監督員に報告するものとする。また、発注者が必要と認める場合に

おいても監督員が指示するところにより、同様に報告するものとする。なお、別途電子データにて

発注者が提供する消防設備点検の棟別数量表を合わせて提出することとし、現地数量と相違があ

る場合は、その状況が確認できる資料を提出する。また、消火器（共用部）、住宅用消火器及び消

防用ホースについては、別途電子データにて発注者が提供する「消火器管理台帳」、「消火器管理台

帳（住宅用消火器）」及び「消防用ホース管理台帳」について適宜更新をし、監督員の指示に従い

更新したデータを半期毎に提出するものとする。 

ロ 受注者は、５(1)ニにより法定点検の結果を監督員に提出し、かつ、別途実施する非常電源（自

家用発電設備）等の点検結果と併せて所轄消防署に報告するものとする。所轄消防と協議し、この

報告書の備考欄等には、居住者不在等により点検ができなかった点検対象物及び該当住戸番号を

記載すること。この場合、受注者は、当該報告に先立ち監督員の指示を受けるものとする。なお、

法定点検の結果について所轄消防署への報告を必要としない場合は、これを監督員に提出するの

みとする。 

(2) 機能維持業務に関する報告等 

イ 受注者は、５(2)イにより措置等した点検対象物について、その都度直ちに別紙様式４〔応急措



置等報告書〕により監督員に報告し、その指示を受けるものとする。 

ロ 受注者は、５(2)ロによりとりまとめた本業務の結果について、翌月 10日までにまた、発注者が

必要と認める場合には監督員が指示するところにより、別紙様式５〔不良箇所内訳調査報告書〕に

より監督員に報告するものとする。 

ハ 受注者は、年度毎の法定点検業務をすべて実施した後、５(2)ハによる点検対象物の損耗、劣化

等の状況の把握をもとに、点検対象物の機能維持及び保守管理上必要な事項を分析、整理し、速や

かに別紙様式６〔損耗・劣化状況等分析報告書〕により監督員に報告するものとする。 

ニ 受注者は、５(2)ニにより行った業務について、翌日 10日までにまた、監督員が指示するところ

により、別紙様式７〔使用材料明細報告書〕により監督員に報告するものとする。 

ホ 受注者は、法定点検により点検対象物に係る保守管理上緊急の保全を要する事項を発見した場

合は、直ちに監督員に連絡するものとする。 

(3) 報告の方法 

イ (1)及び(2)の報告書等は、原則としてＡ４とし、ファイルに綴じて２部提出するものとする。

また、報告書等のデータ（ファイル形式は監督員の指示による。）をＣＤ等書き換えが不可能な電

子記録媒体（CD-R または DVD-R）に保存し監督員に２部提出するものとする。 

ロ 廃棄した取替対象消火器については、「処理証明書」（任意様式）を監督員に提出するものとす

る。 

ハ 監督員からの指示がある場合、消火器（共用部）及び住宅用消火器の取扱説明書３部を監督員に

提出するものとする。 

 

11 特定事項に関する業務執行 

受注者は、監督員が法定点検業務又は維持管理業務の結果等の一部について、点検対象団地の管理

上必要とし、別紙様式８〔点検等業務報告指示書〕によりその必要とする報告内容及び期限を指定し

た場合には、実施計画書にかかわらずこれに協力するものとし、当該期限までに当該業務を完了さ

せ、指示された点検結果その他事項を監督員に報告するものとする。なお、これに要する費用は、監

督員と協議による。 

 

12 緊急点検の実施 

受注者は、災害発生等により、緊急に点検を要すると発注者が判断した場合は、監督員が指示する

方法により点検を実施し、その結果を監督員に報告するものとする。なお、これに要する費用は、発

注者の負担とし、その精算額は監督員との協議による。 

 

13 防災訓練等への協力 

受注者は、監督員から点検対象物の操作及び取扱方法、防災訓練や消防査察への協力依頼があった

場合、これに協力するものとする。なお、これに要する費用は、監督員との協議による。 

 

14 業務の下請け等 

業務請負契約書第 4条第 1項の規定により、第三者に委任又は請け負わせることのできないものは、



管理技術者に係る業務とする。 

 

15 契約終了に伴う業務引継ぎ 

受注者は、契約の終了に当たっては、発注者の指定する新たな消防用設備点検等業務受注者への業

務引継ぎを実施するものとする。業務引継ぎの終了後においても、発注者が必要と認めて問い合わせ

たときは、これに協力するものとする。 

 

16 指定部分 

受注者は、消防用設備点検等業務請負契約書頭書３「履行期間」で規定する指定部分の期日までに、

当該期日の存する年度における本仕様書５(1)(2)、10(1)(2)、11、12 に記載する事項の全てを完了さ

せるものとする。 

 

17 その他 

(1) 請負代金の支払いについては、受注者は契約書に定めた部分払い請求のほか、各年度末を指定部

分とした部分引き渡しをすることにより、部分引き渡しに係る請負代金を請求することができる。 

（2) 当業務の履行に当たっては、独立行政法人都市再生機構の委託により団地管理業務を代行してい

る団地管理業務受託者が、原則として受注者との契約・支払事務手続き以外の一切の行為を行うも

のとする。 

(3) 本業務は居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者（及び近隣住民等）に対する配慮

が求められるものである。所轄の住まいセンターと連携して対応することに留意されたい。 

(4) この仕様書について疑義が生じた事項又はこの仕様書に定めのない事項については、発注者と受

注者とで協議するものとする。 

以 上  

  



別紙－１ 

点検済証の貼付対象となる消防用設備等の種類及び表示位置 

※ 同一ボックス等に複数の消防用設備等に係る点検済証が貼付される場合にあっては、代表で

きる部分に一箇所とすることができる。 

  

消防用設備等の種類 表示位置 

消火器 本体容器 

屋内消火栓 加圧送水装置等の制御盤の前面及び消火栓箱の前面 

スプリンクラー設備 

加圧送水装置等の制御盤の前面及び制御弁の本体 共同住宅用スプリンクラー設備 

水噴霧消火設備 

泡消火設備 加圧送水装置等の制御盤の前面、手動起動装置の操作部及び格

納箱の前面 

不活性ガス消火設備 
制御盤の前面及び手動起動装置の操作部（移動式の場合は、赤

色灯火の直近） 
ハロゲン化物消火設備 

粉末消火設備 

屋外消火栓設備 加圧送水装置等の制御盤の制御盤の前面及び消火栓箱の前面 

動力消火ポンプ設備 ポンプ銘板の直近 

パッケージ型消火設備 
格納箱の前面 

パッケージ型自動消火設備 

自動火災報知設備 受信機の前面 

共同住宅用自動火災報知設備 対象住戸の取引用電力量計の取付板（同一ボックス等に複数設

置されている場合でも、全量を貼り付けること） 住戸用自動火災報知設備 

ガス漏れ火災警報設備 受信機の前面 

非常警報設備 
操作部の直近、複合装置の本体又は放送設備のアンプ本体 

共同住宅用非常警報設備 

避難器具 格納箱又は本体 

誘導灯 開閉器の直近 

消防用水 標識又は採水口の直近 

排煙設備 制御盤の前面 

連結散水設備 送水口本体又は標識の直近 

連結送水管 送水口本体又は標識の直近及び加圧送水装置等の制御盤の前

面 

非常コンセント設備 開閉器の直近 

総合操作盤 操作部の前面 



 

別紙－２ 

消火器（共用部）及び住宅用消火器を支給材料とする場合の取扱いについて 

 

 

消防用設備点検等業務仕様書第７(3)の規定により、発注者が受注者に対し消火器等を支給する場

合の取扱いは下記による。 

 

記 

 

① 発注者が受注者へ消火器等を支給する場合、受注者は注文書（別紙様式９）等により、支

給材の品名、数量、規格又は性能及び引渡し時期等を発注者へ通知する。 

また、発注者が必要があると判断するときは支給材の品名、数量、規格又は性能及び引渡

し時期等を変更することができる。 

② 支給材料の引渡し場所については、原則として受注者の事務所とする。なお、一度に引渡

しを受ける数量は団地単位等まとまった数量とする。 

③ 引渡し場所への支給材料の運搬は、発注者が別に定める支給材料納入者が行う。 

④ 支給材料の引渡しが完了した際は、受注者は別紙様式９により「受取り完了確認」を行

い、引渡しの日から７日以内に発注者へ提出する。なお、引渡し時に支給材の品名、数量、

規格又は性能が発注者の定める仕様と異なる場合、又は支給材に損傷等の不具合があった場

合には、受注者はその旨を直ちに監督員に通知しなければならない。 

⑤ 支給材料の引渡しにあたっては、監督員は、受注者の受取り完了報告による書面検査を行

うものとする。 

⑥ 引渡し以降に発生する支給材料の保管や設置場所への運搬等に要する費用は、受注者の負

担とする。 

⑦ 支給材料の引渡し時に行った検査以降に確認された支給材料の損傷等の不具合について

は、すべて受注者の負担により発注者の指定した期間内に補修又は代品を納めることとす

る。ただし、作動不良等、引渡し時の検査において確認が困難な不具合については、その旨

を直ちに発注者に通知し、発注者と協議する。 

⑧ 発注者は、受注者から④及び⑦の規定による通知を受けた場合において、必要があると認

められるときは、当該支給材に代えて他の支給材の引き渡しを行う。 

 

※ 業務フローは、別添－１を参照のこと。 

以 上  



別紙－３ 

石綿含有建築材料の事前調査に係る取扱い 

 

 

消防用設備点検等業務仕様書第７(3)の規定により、ブラケット設置において外壁面の穿孔

を伴う作業を行う場合の取扱いは、下記による。 

 

記 

 

１ 事前調査対象作業 

  外壁面の穿孔作業 

 

２ 受注者への情報提供 

  受注者は、１の作業を実施する場合、予め監督員に以下の確認を行い、情報提供を受け

ること。 

  ① 過去に石綿含有建築材料の調査を実施した結果有無 

  ② ①が無い場合は事前調査に必要な設計図書等 

 

３ 事前調査の実施及び事前調査結果の発注者への報告 

  受注者は、契約期間中の点検業務に伴う対象作業に関して外壁面等への穿孔作業が発生

する場合は、その都度事前調査を行い、速やかに監督員に書面参考様式-４ で報告し、報

告書面の写しを１の対象作業終了後３年間保存する。 

 

４ 団地内共通の公衆掲示 

  １の対象作業を実施する場合は、受注者が作業の前日までに作業を行う住棟の掲示板

等、居住者の見やすい位置に所定の様式の公衆掲示 参考様式-５ を設置すること。 

なお、掲示内容については、事前に監督員の承認を受けることとし、対象作業の完了

後、速やかに掲示を撤去する。 

 

５ 受注者による特定粉じん排出等作業完了報告 

  大気汚染防止法では、石綿含有建築材料の除去等作業が終了したときは、受注者より監

督員へ書面で報告することとされている。受注者は、契約単位で月ごとに石綿含有建築材

料の外壁面への穿孔作業の結果を監督員に書面 参考様式-６ で報告し、報告書面の写し

を前項の作業記録とあわせて工事終了後３年間保存すること。 

 

以 上 

  



別紙－４ 

点検等業務における居住者対応 

 

 

  

  

 

① 点検等周知文（日時、点検内容等）の共用部分への事前掲示等及び住戸内点検等住宅への事前

配布（記載内容、事前周知期間及び実施方法については、監督員と協議の上、決定すること。） 

 

② 問い合わせに対する説明の実施 

  ・ 点検項目等の概要 

  ・ 点検等実施期間 

  ・ 住戸内点検時の住戸内の片付け必要範囲 

  ・ 実施日の変更要望の取扱い（複数日を提示する。） 

 

 ③ 住戸内に立ち入りの際の居住者の承諾の取得（避難はしご等は、関係住戸同時に取得する。） 

 

④ 受注者の業務担当者であることを表示する名札（顔写真入り）の着用並びに受注者の発行する

身分証明書の所持及び関係者又は居住者等から指示を求められた場合の提示 

 

⑤ 住戸内点検等における不在宅への再周知の実施 

 

⑥ 音響装置については、必要最低限の鳴動とすること。 

 

⑦ 居住者の日常生活や健康に悪影響を及ぼさないよう対策を講じること。 

 

⑧ 第三者への危険防止措置の実施 

 

⑨ 給水管に設置している屋外消火栓に不要の震動を与え給水管に濁水が発生しないよう留意す

ること。 

 



【参考様式-１】共同住宅用スプリンクラー設備の点検はがき 

 

 

  

 

住宅用スプリンクラーの点検について 

 

当機構の業務につきましては、平素からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、共同住宅用スプリンクラー設備の点検につきましては、消防法第 17 条の３の３の規定に

より、○月○日に共用設備部分の点検を行い異常のないことを確認しました。また、住戸内に設置

されているスプリンクラーヘッドにつきましては、外観上の点検をお客様にご協力頂いております

ので、誠に恐縮でございますが、次の質問にご回答頂けますようお願いいたします。 

 

【スプリンクラーヘッドに関わる質問事項】 

                団地   街区   号棟     号室 

1.器具に水漏れ、変形、損傷、腐食等が （ある・ない） 

2.取り付け付近に障害物等が      （ある・ない） 

3.器具の取付具合が不安定なものが   （ある・ない） 

※該当するものに○印をつけてください。 

 

上記の（ある）に該当する場合は、以下にもご記入をお願いいたします。 

氏 名                          

電 話                          

※お客様の個人情報は、点検の実施及び管理の目的以外に使用いたしません。 

 

独立行政法人都市再生機構○○ 

消防用設備点検等業務受注者 ○○○○○ 

電話 000-000-0000 

 

 スプリンクラーは、熱により作動し、水を噴射して

火災の延焼を抑えるもので、台所、居室等の天井に

設置されています。 

 

 

スプリンクラーヘッド部 



【参考様式－２】遠隔試験機能又は自動試験機能を有する自動火災報知設備の点検はがき 

 

 

  

 

火災感知器等の点検について 

 

当機構の業務につきましては、平素からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、火災感知器等の点検につきましては、消防法第 17 条の３の３の規定により、○月○日にお

客様がお住まいの住戸内に設置してあります火災感知器等の機能上の点検を共用部に設置されてい

る機器から試験機により行いましたが、異常はありませんでした。 

また、火災感知器及び住宅情報盤の外観上の点検をお客様にご協力頂いておりまので、誠に恐縮で

ございますが、次の質問事項にご回答頂けますよう、お願いいたします。 

 

【火災感知器に関わる質問事項】 

団地   街区   号棟     号室 

１ 機器に変形、損傷、腐食等が    （ある・ない） 

２ 機器が脱落しているものが     （ある・ない） 

３ 機器の取付状態が不安定なものが  （ある・ない） 

※該当するものに○印をつけてください。 

 

上記の（ある）に該当する場合は、以下にもご記入をお願いいたします。 

氏 名                          

電 話                          

※お客様の個人情報は、点検の実施及び管理の目的以外に使用いたしません。 

 

独立行政法人都市再生機構○○支社 

消防用設備点検等業務受注者 ○○○○ 

電話 000-000-0000 

 

火災感知器は、熱により動作し、火災の発生を知らせ

るもので、台所、居室、物入れ等の天井に設置されて

います。 

 

住宅情報盤は、火災感知器が動作すると、警報音を発

報します。 

火災感知器     住宅情報盤 

 

 



【参考様式－３】感知器点検における不在住戸への確認はがき 

 

 

 

  

 

火災感知器の点検について 

 

当機構の業務につきましては、平素からご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、火災感知器の点検について、消防法第 17 条の３の３の規定により、○月○日、○月○日及

び本日（○月○日）に火災感知器の点検に伺いましたが、ご不在のため、点検ができませんでした。 

つきましては、誠に恐縮ではございますが、次の質問事項にご回答頂けますよう、お願いいたしま

す。 

【火災感知器に関わる質問事項】 

団地   街区   号棟     号室 

１ 機器に変形、損傷、腐食等が    （ある・ない） 

２ 機器が脱落しているものが     （ある・ない） 

３ 機器の取付状態が不安定なものが  （ある・ない） 

※該当するものに○印をつけてください。 

 

上記の（ある）に該当する場合は、以下にもご記入をお願いいたします。 

氏 名                          

電 話                          

※お客様の個人情報は、点検の実施及び管理の目的以外に使用いたしません。 

 

独立行政法人都市再生機構○○支社 

消防用設備点検等業務受注者 ○○○○ 

電話 000-000-0000 

 

感知器は、熱により動作し、火災の発生を知らせるもの

で、台所、居室、物入れ等の天井に設置されています。 

 

 

 

火災感知器 

  



【参考様式－４】 

事前調査結果報告書 

 

令和  年  月  日 

独立行政法人都市再生機構 ○○支社 

支社長 ○○ ○○ 殿 

受注者             

住所：             

 

電話番号：           

 

大気汚染防止法第 18 条の 15 第 1 項に基づき、解体等工事に係る石綿使用の有無に関する事前調

査結果について下記のとおり報告いたします。 

 

１ 業務概要 

・業務名 ： 

・工事場所： 

・工期  ：令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 

・建築物等の概要： 

 

２ 事前調査を行った者及び調査資格 

※調査資格は R5 年 10 月より必須（受講修了証の写しを添付） 

 

３ 調査を終了した年月日 

令和  年  月  日 

 

４ 調査結果及び特定粉じん排出（石綿除去）等作業の概要 

・特定建築材料の有無・・・石綿含有又は石綿みなし有／石綿無 

詳細別紙のとおり ※住棟単位の調査結果、石綿除去等作業概要を記載した別紙を添付 

 

５ 都道府県等及び労働基準監督署への届出の要否 

・大気汚染防止法第 18条の 17に基づく届出（発注者） 要／不要 

・労働安全衛生法第 88条第 3項に基づく届出（受注者） 要／不要 

 

６ 特定工事の元請業者の現場責任者及び連絡先 

 

７ 特定粉じん排出作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者 

    

 

以 上  

 

 

（受注者は本報告書の写しを事前調査結果の記録として工事終了後３年間保存する。） 



【参考様式－６】 

特定粉じん排出等作業完了報告書 

 

令和  年  月  日 

独立行政法人都市再生機構 ○○支社 

支社長 ○○ ○○ 殿 

受注者              

住所：            

 

電話番号：           

 

特定粉じん排出等作業について完了したので、大気汚染防止法第 18条の 23 に基づき報告いたします。 

 

１ 特定粉じん排出等作業の概要 

・工事名 ： 

・工事場所： 

・除去等作業を行った者 

 

※元請業者が行った場合は「報告者と同じ」と記入、下請負人が除去等作業を行った者（法人の場合は法

人名及び代表者氏名）を記載。（注：作業員名の記載は不要。適宜、別添リストを添付する。） 

・作業の概要 

実施期間：令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 

 

特定建築材料の種類及び除去方法： 

 

２ 石綿含有建材の取り残しがないこと等の確認 

・確認年月日 

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

・確認者及び資格 

 

※事前調査資格講習又は石綿作業主任者技能講習を受講した者によること。 

※直接入力若しくは別添リストを添付 

 

３ 特定粉じん排出等作業の完了 

・完了年月日 

令和 年 月 日 

 

４ その他申し送り事項等 

 

以 上 
（受注者は本報告書の写しを３年間保存する。） 
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2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

05 062 向ヶ丘第一 　 1

05 069 助松 　 2 15 8 32 1

05 091 白鷺 　 3 5 3

05 092 津久野 　 4 2 12 1 2 1 5

05 097 向ヶ丘第二 　 5 3

05 126 新金岡第一 　 6 4 4

05 134 金剛 　 7 37

05 137 中安井町 　 8 1 8 1 1 2

05 145 大浜北町 　 9 1 5 1 1 1 2

05 152 甲斐町 　 10 2 16 2 2 1

05 154 春木 　 11 7 4

05 171 下野池 　 12 1 8 1 1 1 3

05 178 泉北竹城台一丁 　 13 26 388 1

05 180 鶴山台 　 14 4 2 16 2 2 2 2 1,464 5 1

05 181 泉北茶山台二丁 　 15 13 1 13 4 2 1 298

消防用水

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

ホ
ー

ス

全
量

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

消火器具

第１種消防設備

そ
の
他

屋内消火栓

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
栓
箱

散
水
ヘ
ッ

ド

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

対
象
設
備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

移動式粉末消
火設備

共同住宅用
スプリンクラー設備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

連結散水
設備

送
水
口

送
水
口

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

連結送水管設備

ホ
ー

ス
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2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

消防用水

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

ホ
ー

ス

全
量

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

消火器具

第１種消防設備

そ
の
他

屋内消火栓

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
栓
箱

散
水
ヘ
ッ

ド

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

対
象
設
備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

移動式粉末消
火設備

共同住宅用
スプリンクラー設備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

連結散水
設備

送
水
口

送
水
口

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

連結送水管設備

ホ
ー

ス

05 185 泉北茶山台三丁 　 16 2 16 2 2 2 9

05 186 泉北泉ヶ丘駅前 　 17

05 187 大浜南町 　 18 1 2 16 8 2 2 2 6

05 189 泉北竹城台二丁 　 19 8 1 6 2 1 1 416

05 195 高石駅前 　 20 1 6 1 1 4

05 196 泉北桃山台一丁 　 21 6 5 10 5 5 409

05 199 泉南一丘 　 22 27 15 30 15 15 945 3

05 202 中百舌鳥公園 　 23 5 9 63 24 9 9 339

05 215 大浜南町第二 　 24

05 216 泉北原山台一丁 　 25 1 7 23 6 7 7 225

05 219 泉北庭代台二丁 　 26 11 222

05 224 くすの木 　 27 2 16 8 2 2 2 43 3

05 244 光明台 　 28 452 1

05 250 泉北城山台三丁 　 29 3 158 2

05 267 泉北鴨谷台３丁 　 30 10 8 24 8 8 72 1
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2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

消防用水

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

ホ
ー

ス

全
量

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

消火器具

第１種消防設備

そ
の
他

屋内消火栓

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
栓
箱

散
水
ヘ
ッ

ド

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

対
象
設
備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

移動式粉末消
火設備

共同住宅用
スプリンクラー設備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

連結散水
設備

送
水
口

送
水
口

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

連結送水管設備

ホ
ー

ス

05 268 泉南尾崎 　 31 14 4

05 275 津久野南 　 32 2 7 42 21 6 6 7 80 3

05 289 南花台 　 33 18 5 10 5 5 8 2

05 293 湊駅前 　 34 1 8 1

05 296 光明池駅前 　 35 7 6 18 6 6 299 2

05 309 藤沢台第三 　 36 2 170 2

05 312 鈴の宮 　 37 9 221 1

05 314 藤沢台第五 　 38 2 1

05 320 泉北城山台二丁 　 39 2 160 2

05 342 シティハイツ堺七道 　 40 33

05 359 藤沢台中央 　 41 2 12 2 54 1

05 370 いぶき野三丁目 　 42 149 2

05 380 アーベイン松原 　 43

05 386 アーベイン堺市駅前 　 44 2 13 8 2 2 2 115 2

05 405 サンヴァリエ金岡 　 45 1 11 55 17 11 11 2 1 369 4 1 2
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

消防用水

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

ホ
ー

ス

全
量

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

消火器具

第１種消防設備

そ
の
他

屋内消火栓

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
栓
箱

散
水
ヘ
ッ

ド

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

対
象
設
備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

移動式粉末消
火設備

共同住宅用
スプリンクラー設備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

連結散水
設備

送
水
口

送
水
口

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

連結送水管設備

ホ
ー

ス

05 424 小金台 　 46 47 1

05 437 ベルマージュ堺弐番館 　 47

05 454 津田北町 　 48 2 16 2 2 1 97 1

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 49 7 35 8 7 7 6 2 237 6 2

05 503 サンヴァリエ藤井寺 　 50 2 13 2 2 2 107 2

05 508 サンヴァリエ津久野 　 51 3 5 32 5 5 424 22 4

05 510 サンヴァリエ春日丘 　 52 1 5 33 5 5 1 135 1 1

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 53 3 25 11 3 248 1

05 203 和歌山駅前 　 54 1 16 1 1 27 1

合計 15 0 0 0 0 0 0 201 0 0 120 566 165 0 0 51 115 67 26 5 8,539 41 0 0 0 0 0 0 0 12 32 0 0 0
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

05 062 向ヶ丘第一 　

05 069 助松 　

05 091 白鷺 　

05 092 津久野 　

05 097 向ヶ丘第二 　

05 126 新金岡第一 　

05 134 金剛 　

05 137 中安井町 　

05 145 大浜北町 　

05 152 甲斐町 　

05 154 春木 　

05 171 下野池 　

05 178 泉北竹城台一丁 　 1 1

05 180 鶴山台 　 5 4

05 181 泉北茶山台二丁 　

05 185 泉北茶山台三丁 　

本 本本 本 本本 本 本 本

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

本 本 本 本本

加圧式 蓄圧式

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
器
そ
の
他

本本 本 本

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

粉末消火器

強化液消火器
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

本 本本 本 本本 本 本 本

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

本 本 本 本本

加圧式 蓄圧式

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
器
そ
の
他

本本 本 本

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

粉末消火器

強化液消火器

05 186 泉北泉ヶ丘駅前 　

05 187 大浜南町 　

05 189 泉北竹城台二丁 　

05 195 高石駅前 　

05 196 泉北桃山台一丁 　

05 199 泉南一丘 　

05 202 中百舌鳥公園 　

05 215 大浜南町第二 　

05 216 泉北原山台一丁 　

05 219 泉北庭代台二丁 　

05 224 くすの木 　

05 244 光明台 　 1 1

05 250 泉北城山台三丁 　

05 267 泉北鴨谷台３丁 　

05 268 泉南尾崎 　

05 275 津久野南 　
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

本 本本 本 本本 本 本 本

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

本 本 本 本本

加圧式 蓄圧式

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
器
そ
の
他

本本 本 本

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

粉末消火器

強化液消火器

05 289 南花台 　

05 293 湊駅前 　

05 296 光明池駅前 　

05 309 藤沢台第三 　

05 312 鈴の宮 　

05 314 藤沢台第五 　

05 320 泉北城山台二丁 　

05 342 シティハイツ堺七道 　

05 359 藤沢台中央 　

05 370 いぶき野三丁目 　

05 380 アーベイン松原 　

05 386 アーベイン堺市駅前 　

05 405 サンヴァリエ金岡 　 4 2

05 424 小金台 　

05 437 ベルマージュ堺弐番館 　

05 454 津田北町 　
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

本 本本 本 本本 本 本 本

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

本 本 本 本本

加圧式 蓄圧式

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
器
そ
の
他

本本 本 本

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

粉末消火器

強化液消火器

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 6 3

05 503 サンヴァリエ藤井寺 　

05 508 サンヴァリエ津久野 　 22 11

05 510 サンヴァリエ春日丘 　 1 1

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　

05 203 和歌山駅前 1 1

合計 0 0 0 0 0 0 7 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

05 062 向ヶ丘第一 　 1

05 069 助松 　 2 15 8 32 1

05 091 白鷺 　 3 5 3

05 092 津久野 　 4 2 12 1 2 1 4 5

05 097 向ヶ丘第二 　 5 3

05 126 新金岡第一 　 6 4 4

05 134 金剛 　 7 37

05 137 中安井町 　 8 1 8 1 2

05 145 大浜北町 　 9 1 5 1 1 2

05 152 甲斐町 　 10 2 16 2 1

05 154 春木 　 11 7 4

05 171 下野池 　 12 1 8 1 1 3

05 178 泉北竹城台一丁 　 13 26 388

05 180 鶴山台 　 14 4 2 16 2 2 2 1,464 1

05 181 泉北茶山台二丁 　 15 13 1 13 4 2 298

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

連結送水管設備

ホ
ー

ス

移動式粉末消
火設備

共同住宅用
スプリンクラー設備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

連結散水
設備

送
水
口

送
水
口

対
象
設
備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

第１種消防設備

そ
の
他

屋内消火栓

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
栓
箱

散
水
ヘ
ッ

ド

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

消防用水

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

ホ
ー

ス

全
量

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

消火器具
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

連結送水管設備

ホ
ー

ス

移動式粉末消
火設備

共同住宅用
スプリンクラー設備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

連結散水
設備

送
水
口

送
水
口

対
象
設
備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

第１種消防設備

そ
の
他

屋内消火栓

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
栓
箱

散
水
ヘ
ッ

ド

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

消防用水

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

ホ
ー

ス

全
量

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

消火器具

05 185 泉北茶山台三丁 　 16 2 16 2 2 9

05 186 泉北泉ヶ丘駅前 　 17

05 187 大浜南町 　 18 1 2 16 8 2 2 28 6

05 189 泉北竹城台二丁 　 19 8 1 6 2 1 416

05 195 高石駅前 　 20 1 6 1 4

05 196 泉北桃山台一丁 　 21 6 5 10 5 409

05 199 泉南一丘 　 22 27 15 30 15 945 3

05 202 中百舌鳥公園 　 23 5 9 63 24 9 39 339

05 215 大浜南町第二 　 24

05 216 泉北原山台一丁 　 25 1 7 23 6 7 225

05 219 泉北庭代台二丁 　 26 11 222

05 224 くすの木 　 27 2 16 8 2 2 43 3

05 244 光明台 　 28 452

05 250 泉北城山台三丁 　 29 3 158 2

05 267 泉北鴨谷台３丁 　 30 10 8 24 8 72 72 1
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

連結送水管設備

ホ
ー

ス

移動式粉末消
火設備

共同住宅用
スプリンクラー設備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

連結散水
設備

送
水
口

送
水
口

対
象
設
備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

第１種消防設備

そ
の
他

屋内消火栓

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
栓
箱

散
水
ヘ
ッ

ド

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

消防用水

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

ホ
ー

ス

全
量

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

消火器具

05 268 泉南尾崎 　 31 14 4

05 275 津久野南 　 32 2 7 42 21 6 6 80 3

05 289 南花台 　 33 18 5 10 5 8 2

05 293 湊駅前 　 34 1 8 1

05 296 光明池駅前 　 35 7 6 18 6 299 2

05 309 藤沢台第三 　 36 2 170 2

05 312 鈴の宮 　 37 9 221 1

05 314 藤沢台第五 　 38 2 1

05 320 泉北城山台二丁 　 39 2 160 2

05 342 シティハイツ堺七道 　 40 33

05 359 藤沢台中央 　 41 2 12 54 1

05 370 いぶき野三丁目 　 42 149 2

05 380 アーベイン松原 　 43

05 386 アーベイン堺市駅前 　 44 2 13 8 2 2 2 11 115 2

05 405 サンヴァリエ金岡 　 45 1 11 55 17 11 11 8 8 369 1 2
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

連結送水管設備

ホ
ー

ス

移動式粉末消
火設備

共同住宅用
スプリンクラー設備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

連結散水
設備

送
水
口

送
水
口

対
象
設
備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

第１種消防設備

そ
の
他

屋内消火栓

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
栓
箱

散
水
ヘ
ッ

ド

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

消防用水

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

ホ
ー

ス

全
量

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

消火器具

05 424 小金台 　 46 47 1

05 437 ベルマージュ堺弐番館 　 47

05 454 津田北町 　 48 2 16 2 2 1 97 1

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 49 7 35 8 7 7 1 237 2

05 503 サンヴァリエ藤井寺 　 50 2 13 2 2 107 2

05 508 サンヴァリエ津久野 　 51 3 5 32 5 5 5 424 4

05 510 サンヴァリエ春日丘 　 52 1 5 33 5 5 135 1

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 53 3 25 11 3 248 1

05 207 和歌山駅前 　 54 1 1 1 1 1 27

合計 15 0 0 0 0 0 0 201 0 0 120 551 165 0 0 51 115 1 18 162 8,539 0 0 0 0 0 0 0 0 12 32 0 0 0
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

05 062 向ヶ丘第一 　

05 069 助松 　

05 091 白鷺 　

05 092 津久野 　

05 097 向ヶ丘第二 　

05 126 新金岡第一 　

05 134 金剛 　

05 137 中安井町 　

05 145 大浜北町 　

05 152 甲斐町 　

05 154 春木 　

05 171 下野池 　

05 178 泉北竹城台一丁 　

05 180 鶴山台 　

05 181 泉北茶山台二丁 　

05 185 泉北茶山台三丁 　

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

粉末消火器

強化液消火器

本本

加圧式 蓄圧式

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
器
そ
の
他

本本 本 本

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

本 本 本 本 本本 本 本本 本 本 本
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

粉末消火器

強化液消火器

本本

加圧式 蓄圧式

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
器
そ
の
他

本本 本 本

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

本 本 本 本 本本 本 本本 本 本 本

05 186 泉北泉ヶ丘駅前 　

05 187 大浜南町 　

05 189 泉北竹城台二丁 　

05 195 高石駅前 　

05 196 泉北桃山台一丁 　

05 199 泉南一丘 　

05 202 中百舌鳥公園 　

05 215 大浜南町第二 　

05 216 泉北原山台一丁 　

05 219 泉北庭代台二丁 　

05 224 くすの木 　

05 244 光明台 　

05 250 泉北城山台三丁 　

05 267 泉北鴨谷台３丁 　

05 268 泉南尾崎 　

05 275 津久野南 　
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

粉末消火器

強化液消火器

本本

加圧式 蓄圧式

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
器
そ
の
他

本本 本 本

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

本 本 本 本 本本 本 本本 本 本 本

05 289 南花台 　

05 293 湊駅前 　

05 296 光明池駅前 　

05 309 藤沢台第三 　

05 312 鈴の宮 　

05 314 藤沢台第五 　

05 320 泉北城山台二丁 　

05 342 シティハイツ堺七道 　

05 359 藤沢台中央 　

05 370 いぶき野三丁目 　

05 380 アーベイン松原 　

05 386 アーベイン堺市駅前 　

05 405 サンヴァリエ金岡 　

05 424 小金台 　

05 437 ベルマージュ堺弐番館 　

05 454 津田北町 　
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

粉末消火器

強化液消火器

本本

加圧式 蓄圧式

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
器
そ
の
他

本本 本 本

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

本 本 本 本 本本 本 本本 本 本 本

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　

05 503 サンヴァリエ藤井寺 　

05 508 サンヴァリエ津久野 　

05 510 サンヴァリエ春日丘 　

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

05 062 向ヶ丘第一 　 1

05 069 助松 　 2 15 14 8 32 1

05 091 白鷺 　 3 5 3

05 092 津久野 　 4 2 12 1 2 5

05 097 向ヶ丘第二 　 5 3

05 126 新金岡第一 　 6 4 4

05 134 金剛 　 7 37

05 137 中安井町 　 8 1 8 1 2

05 145 大浜北町 　 9 1 5 1 1 2

05 152 甲斐町 　 10 2 16 2 1

05 154 春木 　 11 7 4

05 171 下野池 　 12 1 8 1 1 4 3

05 178 泉北竹城台一丁 　 13 26 388

05 180 鶴山台 　 14 4 2 16 2 2 2 10 1,464 1

05 181 泉北茶山台二丁 　 15 13 1 13 4 2 12 298

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

連結送水管設備

ホ
ー

ス

移動式粉末消
火設備

共同住宅用
スプリンクラー設備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

連結散水
設備

送
水
口

送
水
口

対
象
設
備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

第１種消防設備

そ
の
他

屋内消火栓

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
栓
箱

散
水
ヘ
ッ

ド

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

消防用水

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

ホ
ー

ス

全
量

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

消火器具
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

連結送水管設備

ホ
ー

ス

移動式粉末消
火設備

共同住宅用
スプリンクラー設備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

連結散水
設備

送
水
口

送
水
口

対
象
設
備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

第１種消防設備

そ
の
他

屋内消火栓

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
栓
箱

散
水
ヘ
ッ

ド

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

消防用水

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

ホ
ー

ス

全
量

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

消火器具

05 185 泉北茶山台三丁 　 16 2 16 2 2 4 9

05 186 泉北泉ヶ丘駅前 　 17

05 187 大浜南町 　 18 1 2 16 8 2 2 6

05 189 泉北竹城台二丁 　 19 8 1 6 2 1 8 416

05 195 高石駅前 　 20 1 6 1 4

05 196 泉北桃山台一丁 　 21 6 5 10 5 409

05 199 泉南一丘 　 22 27 15 30 15 945 3

05 202 中百舌鳥公園 　 23 5 9 63 24 9 51 339

05 215 大浜南町第二 　 24

05 216 泉北原山台一丁 　 25 1 7 23 6 7 24 225

05 219 泉北庭代台二丁 　 26 11 222

05 224 くすの木 　 27 2 16 8 2 2 24 43 3

05 244 光明台 　 28 452

05 250 泉北城山台三丁 　 29 3 158 2

05 267 泉北鴨谷台３丁 　 30 10 8 24 8 24 72 1
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

連結送水管設備

ホ
ー

ス

移動式粉末消
火設備

共同住宅用
スプリンクラー設備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

連結散水
設備

送
水
口

送
水
口

対
象
設
備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

第１種消防設備

そ
の
他

屋内消火栓

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
栓
箱

散
水
ヘ
ッ

ド

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

消防用水

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

ホ
ー

ス

全
量

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

消火器具

05 268 泉南尾崎 　 31 14 4

05 275 津久野南 　 32 2 7 42 21 6 6 84 80 3

05 289 南花台 　 33 18 5 10 5 8 2

05 293 湊駅前 　 34 1 8 1

05 296 光明池駅前 　 35 7 6 18 6 72 299 2

05 309 藤沢台第三 　 36 2 170 2

05 312 鈴の宮 　 37 9 221 1

05 314 藤沢台第五 　 38 2 1

05 320 泉北城山台二丁 　 39 2 160 2

05 342 シティハイツ堺七道 　 40 33

05 359 藤沢台中央 　 41 2 12 54 1

05 370 いぶき野三丁目 　 42 149 2

05 380 アーベイン松原 　 43

05 386 アーベイン堺市駅前 　 44 2 13 8 2 2 3 115 2

05 405 サンヴァリエ金岡 　 45 1 11 55 17 11 11 1 6 369 1 2
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

連結送水管設備

ホ
ー

ス

移動式粉末消
火設備

共同住宅用
スプリンクラー設備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

連結散水
設備

送
水
口

送
水
口

対
象
設
備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

第１種消防設備

そ
の
他

屋内消火栓

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
栓
箱

散
水
ヘ
ッ

ド

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

消防用水

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

ホ
ー

ス

全
量

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

消火器具

05 424 小金台 　 46 47 1

05 437 ベルマージュ堺弐番館 　 47

05 454 津田北町 　 48 2 16 2 2 97 1

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 49 7 35 8 7 7 237 2

05 503 サンヴァリエ藤井寺 　 50 2 13 2 2 107 2

05 508 サンヴァリエ津久野 　 51 3 5 32 5 5 424 4

05 510 サンヴァリエ春日丘 　 52 1 5 33 5 5 4 135 1

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 53 3 25 11 3 248 1

05 203 和歌山駅前 　 54 1 1 1 1 27

合計 15 0 0 0 0 0 14 201 0 0 120 551 165 0 0 51 115 0 5 326 8,539 0 0 0 0 0 0 0 0 12 32 0 0 0
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

05 062 向ヶ丘第一 　

05 069 助松 　

05 091 白鷺 　

05 092 津久野 　

05 097 向ヶ丘第二 　

05 126 新金岡第一 　

05 134 金剛 　

05 137 中安井町 　

05 145 大浜北町 　

05 152 甲斐町 　

05 154 春木 　

05 171 下野池 　

05 178 泉北竹城台一丁 　

05 180 鶴山台 　

05 181 泉北茶山台二丁 　

05 185 泉北茶山台三丁 　

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

粉末消火器

強化液消火器

本本

加圧式 蓄圧式

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
器
そ
の
他

本本 本 本

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

本 本 本 本 本本 本 本本 本 本 本
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

粉末消火器

強化液消火器

本本

加圧式 蓄圧式

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
器
そ
の
他

本本 本 本

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

本 本 本 本 本本 本 本本 本 本 本

05 186 泉北泉ヶ丘駅前 　

05 187 大浜南町 　

05 189 泉北竹城台二丁 　

05 195 高石駅前 　

05 196 泉北桃山台一丁 　

05 199 泉南一丘 　

05 202 中百舌鳥公園 　

05 215 大浜南町第二 　

05 216 泉北原山台一丁 　

05 219 泉北庭代台二丁 　

05 224 くすの木 　

05 244 光明台 　

05 250 泉北城山台三丁 　

05 267 泉北鴨谷台３丁 　

05 268 泉南尾崎 　

05 274 千代田 　
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

粉末消火器

強化液消火器

本本

加圧式 蓄圧式

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
器
そ
の
他

本本 本 本

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

本 本 本 本 本本 本 本本 本 本 本

05 275 津久野南 　

05 289 南花台 　

05 293 湊駅前 　

05 296 光明池駅前 　

05 309 藤沢台第三 　

05 312 鈴の宮 　

05 314 藤沢台第五 　

05 320 泉北城山台二丁 　

05 342 シティハイツ堺七道 　

05 359 藤沢台中央 　

05 370 いぶき野三丁目 　

05 380 アーベイン松原 　

05 386 アーベイン堺市駅前 　

05 405 サンヴァリエ金岡 　

05 424 小金台 　

05 437 ベルマージュ堺弐番館 　
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第１種消防設備　（住宅部分）　 別表１－１－１ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

粉末消火器

強化液消火器

本本

加圧式 蓄圧式

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

消
火
器
そ
の
他

本本 本 本

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

本 本 本 本 本本 本 本本 本 本 本

05 454 津田北町 　

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　

05 503 サンヴァリエ藤井寺 　

05 508 サンヴァリエ津久野 　

05 510 サンヴァリエ春日丘 　

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

05 181 泉北茶山台二丁 　 1 6 6 2 0

05 196 泉北桃山台一丁 　 2 4 2 1 0

05 202 中百舌鳥公園 　 3 2 2 2 21 21 5 0

05 216 泉北原山台一丁 　 4 6 8 2 0

05 296 光明池駅前 　 5 6 6 2 0

05 342 シティハイツ堺七道 　 6 3 1 0

05 386 アーベイン堺市駅前 　 7 6 6 2 0

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 8 12 12 4 0

05 508 サンヴァリエ津久野 　 9 2 2 1 0

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 10 2 2 1 20 25 6 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 2 0 0 83 0 91 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

散
水
ヘ
ッ

ド

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

送
水
口

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

消
火
栓
箱

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

対
象
設
備

屋内消火栓

第１種消防設備

そ
の
他

消火器具
移動式粉末消
火設備

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

ホ
ー

ス

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

ホ
ー

ス

消防用水
共同住宅用

スプリンクラー設備
連結散水
設備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

全
量

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

送
水
口

連結送水管設備
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

泡
タ
ン
ク

加
圧
送
水
装
置

起
動
装
置

操
作
室

（

ア
ラ
ー

ム
弁
）

自
動
警
報
弁

圧
力
ス
イ
ッ

チ

混
合
装
置

泡
ヘ
ッ

ド

感
知
ヘ
ッ

ド

手
動
弁

一
斉
開
放
弁

発
泡
試
験

放
水
試
験

薬
剤
費

廃
液
処
理
作
業

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

音
声
盤

本
体
ハ
ロ
ン
ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
統
合
統
合
統
合
統
合
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 － － － － － －

単位 式 式 式 台 台 個 式 個 個 個 個 式 式 式 式 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 － － － － － －

No 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

05 069 助松 　 1

05 091 白鷺 　 2

05 097 向ヶ丘第二 　 3

05 126 新金岡第一 　 4

05 134 金剛 　 5

05 154 春木 　 6

05 171 下野池 　 7

05 178 泉北竹城台一丁 　 8

05 180 鶴山台 　 9

05 181 泉北茶山台二丁 　 10

05 185 泉北茶山台三丁 　 11

05 187 大浜南町 　 12

05 189 泉北竹城台二丁 　 13

05 196 泉北桃山台一丁 　 14

05 199 泉南一丘 　 15

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

対
象
設
備

第１種消防設備

泡消火設備 ハロゲン化物消火設備

音
響
装
置
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

泡
タ
ン
ク

加
圧
送
水
装
置

起
動
装
置

操
作
室

（

ア
ラ
ー

ム
弁
）

自
動
警
報
弁

圧
力
ス
イ
ッ

チ

混
合
装
置

泡
ヘ
ッ

ド

感
知
ヘ
ッ

ド

手
動
弁

一
斉
開
放
弁

発
泡
試
験

放
水
試
験

薬
剤
費

廃
液
処
理
作
業

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

音
声
盤

本
体
ハ
ロ
ン
ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
統
合
統
合
統
合
統
合
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 － － － － － －

単位 式 式 式 台 台 個 式 個 個 個 個 式 式 式 式 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 － － － － － －

No 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

対
象
設
備

第１種消防設備

泡消火設備 ハロゲン化物消火設備

音
響
装
置

05 202 中百舌鳥公園 　 16

05 215 大浜南町第二 　 17

05 216 泉北原山台一丁 　 18

05 219 泉北庭代台二丁 　 19

05 224 くすの木 　 20

05 244 光明台 　 21

05 250 泉北城山台三丁 　 22

05 267 泉北鴨谷台３丁 　 23

05 268 泉南尾崎 　 24

05 275 津久野南 　 25

05 289 南花台 　 26

05 293 湊駅前 　 27

05 296 光明池駅前 　 28

05 309 藤沢台第三 　 29

05 312 鈴の宮 　 30



PAGE　4

第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

泡
タ
ン
ク

加
圧
送
水
装
置

起
動
装
置

操
作
室

（

ア
ラ
ー

ム
弁
）

自
動
警
報
弁

圧
力
ス
イ
ッ

チ

混
合
装
置

泡
ヘ
ッ

ド

感
知
ヘ
ッ

ド

手
動
弁

一
斉
開
放
弁

発
泡
試
験

放
水
試
験

薬
剤
費

廃
液
処
理
作
業

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

音
声
盤

本
体
ハ
ロ
ン
ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
統
合
統
合
統
合
統
合
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 － － － － － －

単位 式 式 式 台 台 個 式 個 個 個 個 式 式 式 式 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 － － － － － －

No 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

対
象
設
備

第１種消防設備

泡消火設備 ハロゲン化物消火設備

音
響
装
置

05 314 藤沢台第五 　 31

05 320 泉北城山台二丁 　 32

05 342 シティハイツ堺七道 　 33

05 359 藤沢台中央 　 34

05 370 いぶき野三丁目 　 35

05 386 アーベイン堺市駅前 　 36

05 405 サンヴァリエ金岡 　 37

05 424 小金台 　 38

05 454 津田北町 　 39

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 40

05 503 サンヴァリエ藤井寺 　 41

05 508 サンヴァリエ津久野 　 42

05 510 サンヴァリエ春日丘 　 43

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 44

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.３／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

音
声
盤

本
体
二
酸
化
炭
素

ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

開
口
部
閉
鎖

ガ
ス
圧
ダ
ン
バ
ー

蓄
電
池

選
択
弁

水
源
・
給
水
装
置

加
圧
送
水
装
置

呼
水
槽

圧
力
タ
ン
ク

起
動
装
置

制
御
盤

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
弁

末
端
試
験
装
置

一
斉
開
放
弁
加
圧
・

減
圧
開
放
弁

手
動
開
放
弁

感
知
ヘ
ッ

ド
・
感
知
器

高
架
補
給
水
槽

末
端
試
験
弁
放
水
試
験

電
源
・
常
用
・
非
常

散
水
栓

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 －

単位 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 槽 基 槽 台 台 面 個 台 台 台 台 個 槽 箇所 式 箇所 －

No 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

05 069 助松 　 1

05 091 白鷺 　 2

05 097 向ヶ丘第二 　 3

05 126 新金岡第一 　 4

05 134 金剛 　 5

05 154 春木 　 6

05 171 下野池 　 7

05 178 泉北竹城台一丁 　 8

05 180 鶴山台 　 9

05 181 泉北茶山台二丁 　 10

05 185 泉北茶山台三丁 　 11

05 187 大浜南町 　 12

05 189 泉北竹城台二丁 　 13

05 196 泉北桃山台一丁 　 14

05 199 泉南一丘 　 15

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

音
響
装
置

対
象
設
備

第１種消防設備

不活性ガス消火設備 スプリンクラードレンチャー水噴霧消火設備・スプリンクラー消火設備



 PAGE　6

第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.３／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

音
声
盤

本
体
二
酸
化
炭
素

ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

開
口
部
閉
鎖

ガ
ス
圧
ダ
ン
バ
ー

蓄
電
池

選
択
弁

水
源
・
給
水
装
置

加
圧
送
水
装
置

呼
水
槽

圧
力
タ
ン
ク

起
動
装
置

制
御
盤

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
弁

末
端
試
験
装
置

一
斉
開
放
弁
加
圧
・

減
圧
開
放
弁

手
動
開
放
弁

感
知
ヘ
ッ

ド
・
感
知
器

高
架
補
給
水
槽

末
端
試
験
弁
放
水
試
験

電
源
・
常
用
・
非
常

散
水
栓

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 －

単位 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 槽 基 槽 台 台 面 個 台 台 台 台 個 槽 箇所 式 箇所 －

No 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

音
響
装
置

対
象
設
備

第１種消防設備

不活性ガス消火設備 スプリンクラードレンチャー水噴霧消火設備・スプリンクラー消火設備

05 202 中百舌鳥公園 　 16

05 215 大浜南町第二 　 17

05 216 泉北原山台一丁 　 18

05 219 泉北庭代台二丁 　 19

05 224 くすの木 　 20

05 244 光明台 　 21

05 250 泉北城山台三丁 　 22

05 267 泉北鴨谷台３丁 　 23

05 268 泉南尾崎 　 24

05 275 津久野南 　 25

05 289 南花台 　 26

05 293 湊駅前 　 27

05 296 光明池駅前 　 28

05 309 藤沢台第三 　 29

05 312 鈴の宮 　 30
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.３／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

音
声
盤

本
体
二
酸
化
炭
素

ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

開
口
部
閉
鎖

ガ
ス
圧
ダ
ン
バ
ー

蓄
電
池

選
択
弁

水
源
・
給
水
装
置

加
圧
送
水
装
置

呼
水
槽

圧
力
タ
ン
ク

起
動
装
置

制
御
盤

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
弁

末
端
試
験
装
置

一
斉
開
放
弁
加
圧
・

減
圧
開
放
弁

手
動
開
放
弁

感
知
ヘ
ッ

ド
・
感
知
器

高
架
補
給
水
槽

末
端
試
験
弁
放
水
試
験

電
源
・
常
用
・
非
常

散
水
栓

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 －

単位 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 槽 基 槽 台 台 面 個 台 台 台 台 個 槽 箇所 式 箇所 －

No 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

音
響
装
置

対
象
設
備

第１種消防設備

不活性ガス消火設備 スプリンクラードレンチャー水噴霧消火設備・スプリンクラー消火設備

05 314 藤沢台第五 　 31

05 320 泉北城山台二丁 　 32

05 342 シティハイツ堺七道 　 33

05 359 藤沢台中央 　 34

05 370 いぶき野三丁目 　 35

05 386 アーベイン堺市駅前 　 36

05 405 サンヴァリエ金岡 　 37

05 424 小金台 　 38

05 454 津田北町 　 39

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 40

05 503 サンヴァリエ藤井寺 　 41

05 508 サンヴァリエ津久野 　 42

05 510 サンヴァリエ春日丘 　 43

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 44

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2024年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

05 181 泉北茶山台二丁 　 0

05 196 泉北桃山台一丁 　 0

05 202 中百舌鳥公園 　 0

05 216 泉北原山台一丁 　 0

05 296 光明池駅前 　 0

05 342 シティハイツ堺七道 　 0

05 386 アーベイン堺市駅前 　 0

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 0

05 508 サンヴァリエ津久野 　 0

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本 本

粉末消火器

本 本本

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

本本本本本

消
火
器
そ
の
他

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

本 本

加圧式 蓄圧式

本

強化液消火器

本本 本本本



 PAGE　1

第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

05 181 泉北茶山台二丁 　 1 6 6 2 0

05 196 泉北桃山台一丁 　 2 4 2 1 0

05 202 中百舌鳥公園 　 3 2 2 21 21 5 0

05 216 泉北原山台一丁 　 4 6 8 2 0

05 296 光明池駅前 　 5 6 6 2 0

05 342 シティハイツ堺七道 　 6 3 1 0

05 386 アーベイン堺市駅前 　 7 6 6 2 0

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 8 12 12 4 0

05 508 サンヴァリエ津久野 　 9 2 2 1 0

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 10 2 2 1 20 25 6 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 83 0 91 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消防用水
共同住宅用

スプリンクラー設備
連結散水
設備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

全
量

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

送
水
口

連結送水管設備

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

ホ
ー

ス

第１種消防設備

そ
の
他

消火器具
移動式粉末消
火設備

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

ホ
ー

ス

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

消
火
栓
箱

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

対
象
設
備

屋内消火栓

散
水
ヘ
ッ

ド

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

送
水
口

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

泡
タ
ン
ク

加
圧
送
水
装
置

起
動
装
置

操
作
室

（

ア
ラ
ー

ム
弁
）

自
動
警
報
弁

圧
力
ス
イ
ッ

チ

混
合
装
置

泡
ヘ
ッ

ド

感
知
ヘ
ッ

ド

手
動
弁

一
斉
開
放
弁

発
泡
試
験

放
水
試
験

薬
剤
費

廃
液
処
理
作
業

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

音
声
盤

本
体
ハ
ロ
ン
ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
統
合
統
合
統
合
統
合
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 － － － － － －

単位 式 式 式 台 台 個 式 個 個 個 個 式 式 式 式 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 － － － － － －

No 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

05 069 助松 　 1

05 091 白鷺 　 2

05 097 向ヶ丘第二 　 3

05 126 新金岡第一 　 4

05 134 金剛 　 5

05 154 春木 　 6

05 171 下野池 　 7

05 178 泉北竹城台一丁 　 8

05 180 鶴山台 　 9

05 181 泉北茶山台二丁 　 10

05 185 泉北茶山台三丁 　 11

05 187 大浜南町 　 12

05 189 泉北竹城台二丁 　 13

05 196 泉北桃山台一丁 　 14

05 199 泉南一丘 　 15

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

対
象
設
備

第１種消防設備

泡消火設備 ハロゲン化物消火設備

音
響
装
置
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

泡
タ
ン
ク

加
圧
送
水
装
置

起
動
装
置

操
作
室

（

ア
ラ
ー

ム
弁
）

自
動
警
報
弁

圧
力
ス
イ
ッ

チ

混
合
装
置

泡
ヘ
ッ

ド

感
知
ヘ
ッ

ド

手
動
弁

一
斉
開
放
弁

発
泡
試
験

放
水
試
験

薬
剤
費

廃
液
処
理
作
業

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

音
声
盤

本
体
ハ
ロ
ン
ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
統
合
統
合
統
合
統
合
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 － － － － － －

単位 式 式 式 台 台 個 式 個 個 個 個 式 式 式 式 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 － － － － － －

No 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

対
象
設
備

第１種消防設備

泡消火設備 ハロゲン化物消火設備

音
響
装
置

05 202 中百舌鳥公園 　 16

05 215 大浜南町第二 　 17

05 216 泉北原山台一丁 　 18

05 219 泉北庭代台二丁 　 19

05 224 くすの木 　 20

05 244 光明台 　 21

05 250 泉北城山台三丁 　 22

05 267 泉北鴨谷台３丁 　 23

05 268 泉南尾崎 　 24

05 275 津久野南 　 25

05 289 南花台 　 26

05 293 湊駅前 　 27

05 296 光明池駅前 　 28

05 309 藤沢台第三 　 29

05 312 鈴の宮 　 30
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

泡
タ
ン
ク

加
圧
送
水
装
置

起
動
装
置

操
作
室

（

ア
ラ
ー

ム
弁
）

自
動
警
報
弁

圧
力
ス
イ
ッ

チ

混
合
装
置

泡
ヘ
ッ

ド

感
知
ヘ
ッ

ド

手
動
弁

一
斉
開
放
弁

発
泡
試
験

放
水
試
験

薬
剤
費

廃
液
処
理
作
業

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

音
声
盤

本
体
ハ
ロ
ン
ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
統
合
統
合
統
合
統
合
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 － － － － － －

単位 式 式 式 台 台 個 式 個 個 個 個 式 式 式 式 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 － － － － － －

No 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

対
象
設
備

第１種消防設備

泡消火設備 ハロゲン化物消火設備

音
響
装
置

05 314 藤沢台第五 　 31

05 320 泉北城山台二丁 　 32

05 342 シティハイツ堺七道 　 33

05 359 藤沢台中央 　 34

05 370 いぶき野三丁目 　 35

05 386 アーベイン堺市駅前 　 36

05 405 サンヴァリエ金岡 　 37

05 424 小金台 　 38

05 454 津田北町 　 39

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 40

05 503 サンヴァリエ藤井寺 　 41

05 508 サンヴァリエ津久野 　 42

05 510 サンヴァリエ春日丘 　 43

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 44

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.３／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

音
声
盤

本
体
二
酸
化
炭
素

ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

開
口
部
閉
鎖

ガ
ス
圧
ダ
ン
バ
ー

蓄
電
池

選
択
弁

水
源
・
給
水
装
置

加
圧
送
水
装
置

呼
水
槽

圧
力
タ
ン
ク

起
動
装
置

制
御
盤

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
弁

末
端
試
験
装
置

一
斉
開
放
弁
加
圧
・

減
圧
開
放
弁

手
動
開
放
弁

感
知
ヘ
ッ

ド
・
感
知
器

高
架
補
給
水
槽

末
端
試
験
弁
放
水
試
験

電
源
・
常
用
・
非
常

散
水
栓

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 －

単位 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 槽 基 槽 台 台 面 個 台 台 台 台 個 槽 箇所 式 箇所 －

No 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

05 069 助松 　 1

05 091 白鷺 　 2

05 097 向ヶ丘第二 　 3

05 126 新金岡第一 　 4

05 134 金剛 　 5

05 154 春木 　 6

05 171 下野池 　 7

05 178 泉北竹城台一丁 　 8

05 180 鶴山台 　 9

05 181 泉北茶山台二丁 　 10

05 185 泉北茶山台三丁 　 11

05 187 大浜南町 　 12

05 189 泉北竹城台二丁 　 13

05 196 泉北桃山台一丁 　 14

05 199 泉南一丘 　 15

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

音
響
装
置

対
象
設
備

第１種消防設備

不活性ガス消火設備 スプリンクラードレンチャー水噴霧消火設備・スプリンクラー消火設備
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.３／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

音
声
盤

本
体
二
酸
化
炭
素

ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

開
口
部
閉
鎖

ガ
ス
圧
ダ
ン
バ
ー

蓄
電
池

選
択
弁

水
源
・
給
水
装
置

加
圧
送
水
装
置

呼
水
槽

圧
力
タ
ン
ク

起
動
装
置

制
御
盤

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
弁

末
端
試
験
装
置

一
斉
開
放
弁
加
圧
・

減
圧
開
放
弁

手
動
開
放
弁

感
知
ヘ
ッ

ド
・
感
知
器

高
架
補
給
水
槽

末
端
試
験
弁
放
水
試
験

電
源
・
常
用
・
非
常

散
水
栓

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 －

単位 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 槽 基 槽 台 台 面 個 台 台 台 台 個 槽 箇所 式 箇所 －

No 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

音
響
装
置

対
象
設
備

第１種消防設備

不活性ガス消火設備 スプリンクラードレンチャー水噴霧消火設備・スプリンクラー消火設備

05 202 中百舌鳥公園 　 16

05 215 大浜南町第二 　 17

05 216 泉北原山台一丁 　 18

05 219 泉北庭代台二丁 　 19

05 224 くすの木 　 20

05 244 光明台 　 21

05 250 泉北城山台三丁 　 22

05 267 泉北鴨谷台３丁 　 23

05 268 泉南尾崎 　 24

05 275 津久野南 　 25

05 289 南花台 　 26

05 293 湊駅前 　 27

05 296 光明池駅前 　 28

05 309 藤沢台第三 　 29

05 312 鈴の宮 　 30
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.３／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

音
声
盤

本
体
二
酸
化
炭
素

ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

開
口
部
閉
鎖

ガ
ス
圧
ダ
ン
バ
ー

蓄
電
池

選
択
弁

水
源
・
給
水
装
置

加
圧
送
水
装
置

呼
水
槽

圧
力
タ
ン
ク

起
動
装
置

制
御
盤

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
弁

末
端
試
験
装
置

一
斉
開
放
弁
加
圧
・

減
圧
開
放
弁

手
動
開
放
弁

感
知
ヘ
ッ

ド
・
感
知
器

高
架
補
給
水
槽

末
端
試
験
弁
放
水
試
験

電
源
・
常
用
・
非
常

散
水
栓

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 －

単位 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 槽 基 槽 台 台 面 個 台 台 台 台 個 槽 箇所 式 箇所 －

No 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

音
響
装
置

対
象
設
備

第１種消防設備

不活性ガス消火設備 スプリンクラードレンチャー水噴霧消火設備・スプリンクラー消火設備

05 314 藤沢台第五 　 31

05 320 泉北城山台二丁 　 32

05 342 シティハイツ堺七道 　 33

05 359 藤沢台中央 　 34

05 370 いぶき野三丁目 　 35

05 386 アーベイン堺市駅前 　 36

05 405 サンヴァリエ金岡 　 37

05 424 小金台 　 38

05 454 津田北町 　 39

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 40

05 503 サンヴァリエ藤井寺 　 41

05 508 サンヴァリエ津久野 　 42

05 510 サンヴァリエ春日丘 　 43

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 44

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2025年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

05 181 泉北茶山台二丁 　 0

05 196 泉北桃山台一丁 　 0

05 202 中百舌鳥公園 　 0

05 216 泉北原山台一丁 　 0

05 296 光明池駅前 　 0

05 342 シティハイツ堺七道 　 0

05 386 アーベイン堺市駅前 　 0

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 0

05 508 サンヴァリエ津久野 　 0

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本本本

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

本 本

加圧式 蓄圧式

本 本本本本本

消
火
器
そ
の
他

強化液消火器

本本本 本

粉末消火器

本 本本

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.１／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名
（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
・
総
合

機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器

機
器
・
総
合

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
（

耐
圧
性
能
）

機
器
機
器
機
器
総
合
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 1 1 1 1 2 - 2 1 - 2 2 2 1 1 2 2 - - - 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 箇所 本 本 本 台 台 個 戸 個 個 個 槽 槽 個 個 -

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

05 181 泉北茶山台二丁 　 1 6 6 2 0

05 196 泉北桃山台一丁 　 2 4 2 1 0

05 202 中百舌鳥公園 　 3 2 2 2 21 21 5 0

05 216 泉北原山台一丁 　 4 6 8 2 0

05 296 光明池駅前 　 5 6 6 2 0

05 342 シティハイツ堺七道 　 6 3 1 0

05 386 アーベイン堺市駅前 　 7 6 6 2 0

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 8 12 12 4 0

05 508 サンヴァリエ津久野 　 9 2 2 1 0

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 10 2 2 1 20 25 6 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 2 0 0 83 0 91 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

散
水
ヘ
ッ

ド

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

全
量

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

送
水
口

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
な
し
）

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

消
火
栓
箱

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

対
象
設
備

屋内消火栓

第１種消防設備

そ
の
他

消火器具
移動式粉末消
火設備

（

ポ
ン
プ
な
し
）

加
圧
送
水
装
置

テ
ス
ト
弁

ホ
ー

ス

補
給
水
槽
（

ポ
ン
プ
な
し
）

テ
ス
ト
弁

屋
外
消
火
栓
設
備

送
水
口

放
水
口
（

ホ
ー

ス
な
し
）

配
管
（

乾
式
）

配
管
（

湿
式
）

ホ
ー

ス

消防用水
共同住宅用

スプリンクラー設備
連結散水
設備

放
水
口
（

ホ
ー

ス
付
き
）

加
圧
送
水
装
置
（

一
般
）

全
量

（

一
般
）

加
圧
送
水
装
置

消
防
用
水
（

採
水
口
型
）

送
水
口

連結送水管設備
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

泡
タ
ン
ク

加
圧
送
水
装
置

起
動
装
置

操
作
室

（

ア
ラ
ー

ム
弁
）

自
動
警
報
弁

圧
力
ス
イ
ッ

チ

混
合
装
置

泡
ヘ
ッ

ド

感
知
ヘ
ッ

ド

手
動
弁

一
斉
開
放
弁

発
泡
試
験

放
水
試
験

薬
剤
費

廃
液
処
理
作
業

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

音
声
盤

本
体
ハ
ロ
ン
ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
統
合
統
合
統
合
統
合
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 － － － － － －

単位 式 式 式 台 台 個 式 個 個 個 個 式 式 式 式 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 － － － － － －

No 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

05 069 助松 　 1

05 091 白鷺 　 2

05 097 向ヶ丘第二 　 3

05 126 新金岡第一 　 4

05 134 金剛 　 5

05 154 春木 　 6

05 171 下野池 　 7

05 178 泉北竹城台一丁 　 8

05 180 鶴山台 　 9

05 181 泉北茶山台二丁 　 10

05 185 泉北茶山台三丁 　 11

05 187 大浜南町 　 12

05 189 泉北竹城台二丁 　 13

05 196 泉北桃山台一丁 　 14

05 199 泉南一丘 　 15

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

対
象
設
備

第１種消防設備

泡消火設備 ハロゲン化物消火設備

音
響
装
置
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

泡
タ
ン
ク

加
圧
送
水
装
置

起
動
装
置

操
作
室

（

ア
ラ
ー

ム
弁
）

自
動
警
報
弁

圧
力
ス
イ
ッ

チ

混
合
装
置

泡
ヘ
ッ

ド

感
知
ヘ
ッ

ド

手
動
弁

一
斉
開
放
弁

発
泡
試
験

放
水
試
験

薬
剤
費

廃
液
処
理
作
業

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

音
声
盤

本
体
ハ
ロ
ン
ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
統
合
統
合
統
合
統
合
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 － － － － － －

単位 式 式 式 台 台 個 式 個 個 個 個 式 式 式 式 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 － － － － － －

No 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

対
象
設
備

第１種消防設備

泡消火設備 ハロゲン化物消火設備

音
響
装
置

05 202 中百舌鳥公園 　 16

05 215 大浜南町第二 　 17

05 216 泉北原山台一丁 　 18

05 219 泉北庭代台二丁 　 19

05 224 くすの木 　 20

05 244 光明台 　 21

05 250 泉北城山台三丁 　 22

05 267 泉北鴨谷台３丁 　 23

05 268 泉南尾崎 　 24

05 275 津久野南 　 25

05 289 南花台 　 26

05 293 湊駅前 　 27

05 296 光明池駅前 　 28

05 309 藤沢台第三 　 29

05 312 鈴の宮 　 30
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

泡
タ
ン
ク

加
圧
送
水
装
置

起
動
装
置

操
作
室

（

ア
ラ
ー

ム
弁
）

自
動
警
報
弁

圧
力
ス
イ
ッ

チ

混
合
装
置

泡
ヘ
ッ

ド

感
知
ヘ
ッ

ド

手
動
弁

一
斉
開
放
弁

発
泡
試
験

放
水
試
験

薬
剤
費

廃
液
処
理
作
業

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型
感
知
器

音
声
盤

本
体
ハ
ロ
ン
ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
統
合
統
合
統
合
統
合
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 － － － － － －

単位 式 式 式 台 台 個 式 個 個 個 個 式 式 式 式 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 － － － － － －

No 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

対
象
設
備

第１種消防設備

泡消火設備 ハロゲン化物消火設備

音
響
装
置

05 314 藤沢台第五 　 31

05 320 泉北城山台二丁 　 32

05 342 シティハイツ堺七道 　 33

05 359 藤沢台中央 　 34

05 370 いぶき野三丁目 　 35

05 386 アーベイン堺市駅前 　 36

05 405 サンヴァリエ金岡 　 37

05 424 小金台 　 38

05 454 津田北町 　 39

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 40

05 503 サンヴァリエ藤井寺 　 41

05 508 サンヴァリエ津久野 　 42

05 510 サンヴァリエ春日丘 　 43

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 44

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.３／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

音
声
盤

本
体
二
酸
化
炭
素

ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

開
口
部
閉
鎖

ガ
ス
圧
ダ
ン
バ
ー

蓄
電
池

選
択
弁

水
源
・
給
水
装
置

加
圧
送
水
装
置

呼
水
槽

圧
力
タ
ン
ク

起
動
装
置

制
御
盤

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
弁

末
端
試
験
装
置

一
斉
開
放
弁
加
圧
・

減
圧
開
放
弁

手
動
開
放
弁

感
知
ヘ
ッ

ド
・
感
知
器

高
架
補
給
水
槽

末
端
試
験
弁
放
水
試
験

電
源
・
常
用
・
非
常

散
水
栓

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 －

単位 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 槽 基 槽 台 台 面 個 台 台 台 台 個 槽 箇所 式 箇所 －

No 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

05 069 助松 　 1

05 091 白鷺 　 2

05 097 向ヶ丘第二 　 3

05 126 新金岡第一 　 4

05 134 金剛 　 5

05 154 春木 　 6

05 171 下野池 　 7

05 178 泉北竹城台一丁 　 8

05 180 鶴山台 　 9

05 181 泉北茶山台二丁 　 10

05 185 泉北茶山台三丁 　 11

05 187 大浜南町 　 12

05 189 泉北竹城台二丁 　 13

05 196 泉北桃山台一丁 　 14

05 199 泉南一丘 　 15

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

音
響
装
置

対
象
設
備

第１種消防設備

不活性ガス消火設備 スプリンクラードレンチャー水噴霧消火設備・スプリンクラー消火設備
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.３／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

音
声
盤

本
体
二
酸
化
炭
素

ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

開
口
部
閉
鎖

ガ
ス
圧
ダ
ン
バ
ー

蓄
電
池

選
択
弁

水
源
・
給
水
装
置

加
圧
送
水
装
置

呼
水
槽

圧
力
タ
ン
ク

起
動
装
置

制
御
盤

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
弁

末
端
試
験
装
置

一
斉
開
放
弁
加
圧
・

減
圧
開
放
弁

手
動
開
放
弁

感
知
ヘ
ッ

ド
・
感
知
器

高
架
補
給
水
槽

末
端
試
験
弁
放
水
試
験

電
源
・
常
用
・
非
常

散
水
栓

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 －

単位 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 槽 基 槽 台 台 面 個 台 台 台 台 個 槽 箇所 式 箇所 －

No 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

音
響
装
置

対
象
設
備

第１種消防設備

不活性ガス消火設備 スプリンクラードレンチャー水噴霧消火設備・スプリンクラー消火設備

05 202 中百舌鳥公園 　 16

05 215 大浜南町第二 　 17

05 216 泉北原山台一丁 　 18

05 219 泉北庭代台二丁 　 19

05 224 くすの木 　 20

05 244 光明台 　 21

05 250 泉北城山台三丁 　 22

05 267 泉北鴨谷台３丁 　 23

05 268 泉南尾崎 　 24

05 275 津久野南 　 25

05 289 南花台 　 26

05 293 湊駅前 　 27

05 296 光明池駅前 　 28

05 309 藤沢台第三 　 29

05 312 鈴の宮 　 30



 PAGE　7

第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.３／４   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

区分

団地名

差
動
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

定
温
式
ス
ポ
ッ

ト
型

感
知
器

音
声
盤

本
体
二
酸
化
炭
素

ガ
ス
容
器

容
器
弁
開
放
器

起
動
用
小
容
器

起
動
用
操
作
盤

圧
力
ス
イ
ッ

チ

放
出
表
示
灯

ヘ
ッ

ド

作
動
試
験

制
御
盤

開
口
部
閉
鎖

ガ
ス
圧
ダ
ン
バ
ー

蓄
電
池

選
択
弁

水
源
・
給
水
装
置

加
圧
送
水
装
置

呼
水
槽

圧
力
タ
ン
ク

起
動
装
置

制
御
盤

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

ヘ
ッ

ド

自
動
警
報
弁

末
端
試
験
装
置

一
斉
開
放
弁
加
圧
・

減
圧
開
放
弁

手
動
開
放
弁

感
知
ヘ
ッ

ド
・
感
知
器

高
架
補
給
水
槽

末
端
試
験
弁
放
水
試
験

電
源
・
常
用
・
非
常

散
水
栓

（防火対象物単位）

点
検
方
法

機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

機
器
・
統
合

回数／年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 －

単位 個 個 個 個 槽 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 槽 基 槽 台 台 面 個 台 台 台 台 個 槽 箇所 式 箇所 －

No 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

音
響
装
置

対
象
設
備

第１種消防設備

不活性ガス消火設備 スプリンクラードレンチャー水噴霧消火設備・スプリンクラー消火設備

05 314 藤沢台第五 　 31

05 320 泉北城山台二丁 　 32

05 342 シティハイツ堺七道 　 33

05 359 藤沢台中央 　 34

05 370 いぶき野三丁目 　 35

05 386 アーベイン堺市駅前 　 36

05 405 サンヴァリエ金岡 　 37

05 424 小金台 　 38

05 454 津田北町 　 39

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 40

05 503 サンヴァリエ藤井寺 　 41

05 508 サンヴァリエ津久野 　 42

05 510 サンヴァリエ春日丘 　 43

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 44

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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第１種消防設備　（駐車場部分）　 別表１－１－２ 　  

2026年度 点検対象団地一覧表  Ｎｏ.２／２   　

( 05 )  西日本支社  泉北住まいセンター

団地名
（防火対象物単位）

4型 5型 6型 10型 20型 50型 4型 6型 10型 20型 2.0L 3.0L 3.5L 4.0L 6.0L 8.0L 10.0L

05 181 泉北茶山台二丁 　 0

05 196 泉北桃山台一丁 　 0

05 202 中百舌鳥公園 　 0

05 216 泉北原山台一丁 　 0

05 296 光明池駅前 　 0

05 342 シティハイツ堺七道 　 0

05 386 アーベイン堺市駅前 　 0

05 493 サンヴァリエ中百舌鳥 　 0

05 508 サンヴァリエ津久野 　 0

05 520 泉北パークヒルズ竹城台 　 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本 本

粉末消火器

本 本本

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数

本本本本本

消
火
器
そ
の
他

住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

団
地

第1 種消防設備

消火器具放射能力試験実施数量

本 本

加圧式 蓄圧式

本

強化液消火器

本本 本本本



第２種消防設備（住宅部分） ２０２４　年　度　点　検　対　象　団　地　一　覧　表 別表１－２－１
泉北　住まいセンター所管団地 Ｎｏ．１／２

区分 第　　　　２　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
非常警報器具及び設備

団

地

コ
ー

ド

点検
方法

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

外

観

外

観

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

回数/年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個
団地ｺｰﾄﾞ 1 1' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16’ 17 17’ 20 21 22 23 26 26’ 27 27’ 30 31 32 33 34 35 36 37

069 助松 5 5 10 10 4 4 1 1
091 白鷺 1 1 1 1
092 津久野 10 10 16 16 10 10 1 1 3 3
097 向ｹ丘第２ 1 1
126 新金岡第１
134 金剛 1 1 9 9 20 20 1 1
137 中安井町
145 大浜北町
152 甲斐町
154 春木
171 下野池 4 4 1 1 1 1
178 泉北竹城台１丁 1 1 8 8
180 鶴山台 46 46 90 90 17 17 3 3 3 3 1 1 1 1
181 泉北茶山台２丁 1 1 9 9 2 2 2 2
185 泉北茶山台３丁 1 1 9 9 2 2 2 2
187 大浜南町 48 48 8 8 8 8 1 1
189 泉北竹城台２丁 1 1
195 高石駅前 36 36
196 泉北桃山台１丁 2 2 3 3
199 泉南一丘 54 54 54 54 54 54 9 9 8 8 1 1
202 中百舌鳥公園 39 39 70 70 15 15 15 15 1 1 1 1
216 泉北原山台１丁 8 8 13 13 6 6 6 6
219 泉北庭代台２丁 1 1 2 2
224 くすの木 1 1 123 123 8 8 8 8
244 光明台 2 2 1 1
250 泉北城山台３丁 1 1 1 1 1 1
267 泉北鴨谷台３丁 2 2 155 155 24 24 24 24 7 7
268 泉南尾崎 1 1 2 2
275 津久野南 25 25 25 25 222 222 8 8 45 45 45 45 1 1 1 1
289 南花台 3 3 9 9
293 湊駅前 11 11
296 光明池駅前 1 1 24 24 2 2 18 18 18 18 5 5
309 藤沢台第３ 1 1 1 1
312 鈴の宮 72 72 73 73 1 1
314 藤沢台第５ 1 1 1 1
320 泉北城山台２丁 50 50 63 63 3 3 34 34
342 ｼﾃｨﾊｲﾂ堺七道 10 10 14 14 10 10 1 1 4 4
359 藤沢台中央 1 1 1 1 7 7
370 いぶき野三丁目 147 147 6 6 2 2
386 ｱｰﾍﾞｲﾝ堺市駅前 241 241 43 43 9 9 9 9 2 2
405 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ金岡 45 45 100 100 45 45 3 3 110 110 25 25 204 204 3 3 3 3 7 7 1 1
424 小金台 9 9 10 10 1 1
454 津田北町 52 52 52 52 52 52 2 2 9 9 19 19 3 3
493 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ中百舌鳥 1 1 1 1 60 60 9 9
503 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ藤井寺 1 1 2 2 10 10 5 5
508 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ津久野 23 23 70 70 2 2 4 4 8 8
510 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ春日丘 63 63 6 6 40 40 6 6
520 泉北ﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ竹城台 1 1 35 35 5 5 15 15 3 3
203 和歌山駅前 16 16 16 16 17 17 1 1 1 1

171 171 421 421 171 171 14 14 663 663 35 35 174 174 1054 1054 445 445 144 144 159 159 34 34 20 20 13 13

表
示
灯

団　　地　　名
（防火対象物単位）

対
象
設
備

避難器具
非
常
ベ
ル

非常コンセント設備 自   動   火   災   報   知   設   備

（
増
幅
器

）

ア
ン
プ

ス
ピ
ー

カ
ー

非
常
電
話

誘
導
標
識

誘
導
灯

（
発
信
機

）

起
動
装
置

（
受
信
機

）

操
作
装
置

（
Ｒ
型

）

受
信
機

（
Ｐ
型
１

級

）

受
信
機

（
Ｐ
型
２

級

）

受
信
機

（
固

定

収

納

式

）

避
難
梯
子

（
固

定

非

収

納

式

）
避
難
梯
子

表
示
灯

非

常

コ

ン

セ

ン

ト
（
総
合
盤

）

複
合
装
置

（
Ｐ
型
３

級

）

受
信
機

住宅管理センター  合計



第２種消防設備（住宅部分）
泉北　住まいセンター所管団地

区分

団

地

コ
ー

ド

点検
方法

回数/年

単位

団地ｺｰﾄﾞ

069 助松
091 白鷺
092 津久野
097 向ｹ丘第２
126 新金岡第１
134 金剛
137 中安井町
145 大浜北町
152 甲斐町
154 春木
171 下野池
178 泉北竹城台１丁
180 鶴山台
181 泉北茶山台２丁
185 泉北茶山台３丁
187 大浜南町
189 泉北竹城台２丁
195 高石駅前
196 泉北桃山台１丁
199 泉南一丘
202 中百舌鳥公園
216 泉北原山台１丁
219 泉北庭代台２丁
224 くすの木
244 光明台
250 泉北城山台３丁
267 泉北鴨谷台３丁
268 泉南尾崎
275 津久野南
289 南花台
293 湊駅前
296 光明池駅前
309 藤沢台第３
312 鈴の宮
314 藤沢台第５
320 泉北城山台２丁
342 ｼﾃｨﾊｲﾂ堺七道
359 藤沢台中央
370 いぶき野三丁目
386 ｱｰﾍﾞｲﾝ堺市駅前
405 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ金岡
424 小金台
454 津田北町
493 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ中百舌鳥
503 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ藤井寺
508 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ津久野
510 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ春日丘
520 泉北ﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ竹城台
203 和歌山駅前

団　　地　　名
（防火対象物単位）

対
象
設
備

住宅管理センター  合計

２０２４　年　度　点　検　対　象　団　地　一　覧　表 別表１－２－２
Ｎｏ．２／２

第　　　　２　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
自   動   火   災   報   知   設   備

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 戸 戸 式 式 式 個 個 個

38 39 40 41 46 47 48 49 52 52’ 56 56’ 57 58 59 59’ 60 61 62 62’ 64 64’ 65 66 67 68 個 個 個 個 個 個 個 個 78 79 79’ 79’ 79’ 79’

10 10 13 13 12 12 5 5 1 1 1 1 1 1
12 12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

35 35 35 35
267 267 272 272 17 17 1 1 1 1 1 1

57 57 57 57

53 53 53 53
133 133 207 207 134 134 12 12 22 22 23 23 23 23
135 135 135 135

290 290 2 2 16 16 31 31 31 31 31 31
70 70 70 70

57 57 57 57 10 10
66 66 10 10 68 68 2 2 1 1 1 1 31 31

41 41 33 33 22 22 2 2 3 3 10 10
8 8

28 28 28 28

55 55 55 55

1 1 1 1 2 2 75 75 88 88 154 154 88 88 170 170

9 9 3 3 5 5 10 10 22 22 10 10 4 4
10 10

10 10 11 11 71 71 92 92 71 71 88 88

92 92 321 321 96 96

2 2 175 175 249 249 25 25 39 39 80 80 39 39
5 5 63 63 15 15 10 10 11 11 23 23 39 39 416 416

4 4 12 12 6 6 16 16 205 205
59 59 16 16 146 146 146 146 146 146 9 9 441 441
25 25 10 10 64 64 64 64 64 64 210 210
21 21 11 11 9 9 6 6 1 1 407 407
14 14 6 6 7 7 286 286
126 126 6 6 16 16 12 12 31 31 21 21 3 3 561 561 2 2

1063 1063 2 2 1 1 1401 1401 1395 1395 270 270 500 500 685 685 627 627 13 13 262 262 2526 2526 2 2

閉
鎖
装
置

蓄
電
池
設
備

煙
感
知
器

操
 
作
 
盤

（
総

合

操

作

盤

）

消

防

機

関

へ

通

報

す

る

火

災

通

報

装

置

非常電源排煙設備
排
煙
機

ス

ポ

ッ
ト

感

知

器差

動

式

補

償

式

発
信
機

音
響
装
置

表
示
灯

予
備
電
源

中
継
器

ス

ポ

ッ
ト

感

知

器差

動

式

補

償

式

表

示

器

含

）

（
感

知

器

・

戸

外付遠
隔
試
験
機

能Ｋ

型

火

災

警

報

器 Ｋ

型

火

災

表

示

器 感

知

器

定

温

ス

ポ

ッ
ト

煙
感
知
器

（
戸

外

表

示

器

含

）

住
戸
用
自
火

報 （
表

示

機

等

含

）

副
受
信
機



第２種消防設備（住宅部分） ２０２５　年　度　点　検　対　象　団　地　一　覧　表 別表１－２－１
泉北　住まいセンター所管団地 Ｎｏ．１／２

区分 第　　　　２　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
非常警報器具及び設備

団

地

コ
ー

ド

点検
方法

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

外

観

外

観

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

回数/年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個
団地ｺｰﾄﾞ 1 1' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16’ 17 17’ 20 21 22 23 26 26’ 27 27’ 30 31 32 33 34 35 36 37

069 助松 5 5 10 10 4 4 1 1
091 白鷺 1 1 1 1
092 津久野 10 10 16 16 10 10 1 1 3 3
097 向ｹ丘第２ 1 1
126 新金岡第１
134 金剛 1 1 9 9 20 20 1 1
137 中安井町
145 大浜北町
152 甲斐町
154 春木
171 下野池 4 4 1 1 1 1
178 泉北竹城台１丁 1 1 8 8
180 鶴山台 46 46 90 90 17 17 3 3 3 3 1 1 1 1
181 泉北茶山台２丁 1 1 9 9 2 2 2 2
185 泉北茶山台３丁 1 1 9 9 2 2 2 2
187 大浜南町 48 48 8 8 8 8 1 1
189 泉北竹城台２丁 1 1
195 高石駅前 36 36
196 泉北桃山台１丁 2 2 3 3
199 泉南一丘 54 54 54 54 54 54 9 9 8 8 1 1
202 中百舌鳥公園 39 39 70 70 15 15 15 15 1 1 1 1
216 泉北原山台１丁 8 8 13 13 6 6 6 6
219 泉北庭代台２丁 1 1 2 2
224 くすの木 1 1 123 123 8 8 8 8
244 光明台 2 2 1 1
250 泉北城山台３丁 1 1 1 1 1 1
267 泉北鴨谷台３丁 2 2 155 155 24 24 24 24 7 7
268 泉南尾崎 1 1 2 2
275 津久野南 25 25 25 25 222 222 8 8 45 45 45 45 1 1 1 1
289 南花台 3 3 9 9
293 湊駅前 11 11
296 光明池駅前 1 1 24 24 2 2 18 18 18 18 5 5
309 藤沢台第３ 1 1 1 1
312 鈴の宮 72 72 73 73 1 1
314 藤沢台第５ 1 1 1 1
320 泉北城山台２丁 50 50 63 63 3 3 34 34
342 ｼﾃｨﾊｲﾂ堺七道 10 10 14 14 10 10 1 1 4 4
359 藤沢台中央 1 1 1 1 7 7
370 いぶき野三丁目 147 147 6 6 2 2
386 ｱｰﾍﾞｲﾝ堺市駅前 241 241 43 43 9 9 9 9 2 2
405 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ金岡 45 45 100 100 45 45 3 3 110 110 25 25 204 204 3 3 3 3 7 7 1 1
424 小金台 9 9 10 10 1 1
454 津田北町 52 52 52 52 52 52 2 2 9 9 19 19 3 3
493 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ中百舌鳥 1 1 1 1 60 60 9 9
503 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ藤井寺 1 1 2 2 10 10 5 5
508 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ津久野 23 23 70 70 2 2 4 4 8 8
510 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ春日丘 63 63 6 6 40 40 6 6
520 泉北ﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ竹城台 1 1 35 35 5 5 15 15 3 3
203 和歌山駅前 16 16 16 16 17 17 1 1 1 1

171 171 421 421 171 171 14 14 663 663 35 35 174 174 1054 1054 445 445 144 144 159 159 34 34 20 20 13 13

非常コンセント設備
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団　　地　　名
（防火対象物単位）

対
象
設
備
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非
常
電
話

誘
導
標
識

誘
導
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表
示
灯

非
常
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発
信
機
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起
動
装
置

（
受
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作
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置
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総
合
盤

）

複
合
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置

（
増
幅
器

）

ア
ン
プ

ス
ピ
ー

カ
ー

自   動   火   災   報   知   設   備

（
Ｐ
型
１

級

）

受
信
機

（
Ｐ
型
２

級

）

受
信
機

（
Ｐ
型
３

級

）

受
信
機

（
Ｒ
型

）

受
信
機

住宅管理センター  合計



第２種消防設備（住宅部分）
泉北　住まいセンター所管団地

区分

団

地

コ
ー

ド

点検
方法

回数/年

単位

団地ｺｰﾄﾞ

069 助松
091 白鷺
092 津久野
097 向ｹ丘第２
126 新金岡第１
134 金剛
137 中安井町
145 大浜北町
152 甲斐町
154 春木
171 下野池
178 泉北竹城台１丁
180 鶴山台
181 泉北茶山台２丁
185 泉北茶山台３丁
187 大浜南町
189 泉北竹城台２丁
195 高石駅前
196 泉北桃山台１丁
199 泉南一丘
202 中百舌鳥公園
216 泉北原山台１丁
219 泉北庭代台２丁
224 くすの木
244 光明台
250 泉北城山台３丁
267 泉北鴨谷台３丁
268 泉南尾崎
275 津久野南
289 南花台
293 湊駅前
296 光明池駅前
309 藤沢台第３
312 鈴の宮
314 藤沢台第５
320 泉北城山台２丁
342 ｼﾃｨﾊｲﾂ堺七道
359 藤沢台中央
370 いぶき野三丁目
386 ｱｰﾍﾞｲﾝ堺市駅前
405 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ金岡
424 小金台
454 津田北町
493 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ中百舌鳥
503 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ藤井寺
508 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ津久野
510 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ春日丘
520 泉北ﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ竹城台
203 和歌山駅前

団　　地　　名
（防火対象物単位）

対
象
設
備

住宅管理センター  合計

２０２５　年　度　点　検　対　象　団　地　一　覧　表 別表１－２－１
Ｎｏ．２／２

第　　　　２　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
自   動   火   災   報   知   設   備

機

器

機

器

・

総
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機

器

機
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・
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合

機

器

機

器

・
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機
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・
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機

器

機

器
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機

器

機

器

機
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・
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機
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器
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器

機

器

・
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機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 戸 戸 式 式 式 個 個 個

38 39 40 41 46 47 48 49 52 52’ 56 56’ 57 58 59 59’ 60 61 62 62’ 64 64’ 65 66 67 68 個 個 個 個 個 個 個 個 78 79 79’ 79’ 79’ 79’

10 10 13 13 12 12 5 5 1 1 1 1 1 1
12 12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

35 35 35 35
267 267 272 272 17 17 1 1 1 1 1 1

57 57 57 57

53 53 53 53
133 133 207 207 134 134 12 12 22 22 23 23 23 23
135 135 135 135

290 290 2 2 16 16 31 31 31 31 31 31
70 70 70 70

57 57 57 57 10 10
66 66 10 10 68 68 2 2 1 1 1 1 31 31

41 41 33 33 22 22 2 2 3 3 10 10
8 8

28 28 28 28

55 55 55 55

1 1 1 1 2 2 75 75 88 88 154 154 88 88 170 170

9 9 3 3 5 5 10 10 22 22 10 10 4 4
10 10

10 10 11 11 71 71 92 92 71 71 88 88

92 92 321 321 96 96

2 2 175 175 249 249 25 25 39 39 80 80 39 39
5 5 63 63 15 15 10 10 11 11 23 23 39 39 416 416

4 4 12 12 6 6 16 16 205 205
59 59 16 16 146 146 146 146 146 146 9 9 441 441
25 25 10 10 64 64 64 64 64 64 210 210
21 21 11 11 9 9 6 6 1 1 407 407
14 14 6 6 7 7 286 286
126 126 6 6 16 16 12 12 31 31 21 21 3 3 561 561 2 2

1063 1063 2 2 1 1 1401 1401 1395 1395 270 270 500 500 685 685 627 627 13 13 262 262 2526 2526 2 2
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非常電源



第２種消防設備（住宅部分） ２０２６　年　度　点　検　対　象　団　地　一　覧　表 別表１－２－１
泉北　住まいセンター所管団地 Ｎｏ．１／２

区分 第　　　　２　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
非常警報器具及び設備

団

地

コ
ー

ド

点検
方法

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・
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合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

外

観

外

観

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

・

総

合

回数/年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個
団地ｺｰﾄﾞ 1 1' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16’ 17 17’ 20 21 22 23 26 26’ 27 27’ 30 31 32 33 34 35 36 37

069 助松 5 5 10 10 4 4 1 1
091 白鷺 1 1 1 1
092 津久野 10 10 16 16 10 10 1 1 3 3
097 向ｹ丘第２ 1 1
126 新金岡第１
134 金剛 1 1 9 9 20 20 1 1
137 中安井町
145 大浜北町
152 甲斐町
154 春木
171 下野池 4 4 1 1 1 1
178 泉北竹城台１丁 1 1 8 8
180 鶴山台 46 46 90 90 17 17 3 3 3 3 1 1 1 1
181 泉北茶山台２丁 1 1 9 9 2 2 2 2
185 泉北茶山台３丁 1 1 9 9 2 2 2 2
187 大浜南町 48 48 8 8 8 8 1 1
189 泉北竹城台２丁 1 1
195 高石駅前 36 36
196 泉北桃山台１丁 2 2 72 72 3 3
199 泉南一丘 54 54 54 54 54 54 9 9 8 8 1 1
202 中百舌鳥公園 39 39 70 70 15 15 15 15 1 1 1 1
216 泉北原山台１丁 8 8 13 13 6 6 6 6
219 泉北庭代台２丁 1 1 2 2
224 くすの木 1 1 123 123 8 8 8 8
244 光明台 2 2 1 1
250 泉北城山台３丁 1 1 1 1 1 1
267 泉北鴨谷台３丁 2 2 155 155 24 24 24 24 7 7
268 泉南尾崎 1 1 2 2
275 津久野南 25 25 25 25 222 222 8 8 45 45 45 45 1 1 1 1
289 南花台 3 3 9 9
293 湊駅前 11 11
296 光明池駅前 1 1 24 24 2 2 18 18 18 18 5 5
309 藤沢台第３ 1 1 1 1
312 鈴の宮 72 72 73 73 1 1
314 藤沢台第５ 1 1 1 1
320 泉北城山台２丁 50 50 63 63 3 3 34 34
342 ｼﾃｨﾊｲﾂ堺七道 10 10 14 14 10 10 1 1 4 4
359 藤沢台中央 1 1 1 1 7 7
370 いぶき野三丁目 147 147 6 6 2 2
386 ｱｰﾍﾞｲﾝ堺市駅前 241 241 43 43 9 9 9 9 2 2
405 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ金岡 45 45 100 100 45 45 3 3 110 110 25 25 204 204 3 3 3 3 7 7 1 1
424 小金台 9 9 10 10 1 1
454 津田北町 52 52 52 52 52 52 2 2 9 9 19 19 3 3
493 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ中百舌鳥 1 1 1 1 60 60 9 9
503 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ藤井寺 1 1 2 2 10 10 5 5
508 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ津久野 23 23 70 70 2 2 4 4 8 8
510 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ春日丘 63 63 6 6 40 40 6 6
520 泉北ﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ竹城台 1 1 35 35 5 5 15 15 3 3
203 和歌山駅前 16 16 16 16 17 17 1 1 1 1

187 187 437 437 188 188 15 15 663 663 35 35 210 210 1055 1055 445 445 144 144 159 159 34 34 20 20 13 13
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非
常
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動
装
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（
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信
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作
装
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（
総
合
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複
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（
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ア
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カ
ー

非常コンセント設備 自   動   火   災   報   知   設   備

（
Ｐ
型
１

級

）

受
信
機

（
Ｐ
型
２

級

）

受
信
機

（
Ｐ
型
３

級

）

受
信
機

団　　地　　名
（防火対象物単位）

対
象
設
備

避難器具
非
常
電
話

誘
導
標
識

誘
導
灯

住宅管理センター  合計



第２種消防設備（住宅部分）
泉北　住まいセンター所管団地

区分

団

地

コ
ー

ド

点検
方法

回数/年

単位

団地ｺｰﾄﾞ

069 助松
091 白鷺
092 津久野
097 向ｹ丘第２
126 新金岡第１
134 金剛
137 中安井町
145 大浜北町
152 甲斐町
154 春木
171 下野池
178 泉北竹城台１丁
180 鶴山台
181 泉北茶山台２丁
185 泉北茶山台３丁
187 大浜南町
189 泉北竹城台２丁
195 高石駅前
196 泉北桃山台１丁
199 泉南一丘
202 中百舌鳥公園
216 泉北原山台１丁
219 泉北庭代台２丁
224 くすの木
244 光明台
250 泉北城山台３丁
267 泉北鴨谷台３丁
268 泉南尾崎
275 津久野南
289 南花台
293 湊駅前
296 光明池駅前
309 藤沢台第３
312 鈴の宮
314 藤沢台第５
320 泉北城山台２丁
342 ｼﾃｨﾊｲﾂ堺七道
359 藤沢台中央
370 いぶき野三丁目
386 ｱｰﾍﾞｲﾝ堺市駅前
405 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ金岡
424 小金台
454 津田北町
493 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ中百舌鳥
503 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ藤井寺
508 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ津久野
510 ｻﾝｳﾞｧﾘｴ春日丘
520 泉北ﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ竹城台
203 和歌山駅前

団　　地　　名
（防火対象物単位）

対
象
設
備

住宅管理センター  合計

２０２６　年　度　点　検　対　象　団　地　一　覧　表 別表１－２－１
Ｎｏ．２／２

第　　　　２　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
自   動   火   災   報   知   設   備

機

器
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器

・
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・
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・
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・
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・

総

合

機

器

機

器

機

器

機

器

・
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機
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機
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機
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機
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・
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合

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

機

器

機

器

機

器

機

器

・

総

合

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 戸 戸 式 式 式 個 個 個

38 39 40 41 46 47 48 49 52 52’ 56 56’ 57 58 59 59’ 60 61 62 62’ 64 64’ 65 66 67 68 個 個 個 個 個 個 個 個 78 79 79’ 79’ 79’ 79’

10 10 13 13 12 12 5 5 1 1 1 1 1 1
12 12 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

35 35 35 35
267 267 272 272 17 17 1 1 1 1 1 1

57 57 57 57

53 53 53 53
133 133 207 207 134 134 12 12 22 22 23 23 23 23
135 135 135 135

290 290 2 2 16 16 31 31 31 31 31 31
70 70 70 70

57 57 57 57 10 10
66 66 10 10 68 68 2 2 1 1 1 1 31 31

41 41 33 33 22 22 2 2 3 3 10 10
8 8

28 28 28 28

55 55 55 55

1 1 1 1 2 2 75 75 88 88 154 154 88 88 170 170

9 9 3 3 5 5 10 10 22 22 10 10 4 4
10 10

10 10 11 11 71 71 92 92 71 71 88 88

92 92 321 321 96 96

2 2 175 175 249 249 25 25 39 39 80 80 39 39
5 5 63 63 15 15 10 10 11 11 23 23 39 39 416 416

4 4 12 12 6 6 16 16 205 205
59 59 16 16 146 146 146 146 146 146 9 9 441 441
25 25 10 10 64 64 64 64 64 64 210 210
21 21 11 11 9 9 6 6 1 1 407 407
14 14 6 6 7 7 286 286
126 126 6 6 16 16 12 12 31 31 21 21 3 3 561 561 2 2

1063 1063 2 2 1 1 1401 1401 1395 1395 270 270 500 500 685 685 627 627 13 13 262 262 2526 2526 2 2
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点　検　対　象　団　地　一　覧　表

別表１－２－２
第２種消防設備（駐車場部分） ２０２４　年　度　点　検　対　象　団　地　一　覧　表
泉北　住まいセンター所管団地

区分 第　　　　２　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
自   動   火   災   報   知   設   備

団
地
コ
ー

ド

点検
方法

外
観
外
観
機
器
機
器
機
器
機
器
・
総
合

機
器
機
器
・
総
合

機
器
機
器
・
総
合

機
器
機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
・
総
合

回数/年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 式 個 個 個

団地ｺｰﾄﾞ 16 16’ 17 17’ 30 31 32 33 36 37 40 41 52 52’ 56 56’ 57 58 59 59’ 60 61 62 62’ 64 64’ 74 74' 74' 74' 75 76 77 77' 79’ 79’ 79’ 79’

181 泉北茶山台二丁 (３-１号棟前) 1 1 25 25 2 2 2 2 2 2 1
202 中百舌鳥公園 2 2 9 9 1 1 152 152 6 6 8 8 6 6 1 1
216 泉北原山台一丁 (5-2)自走式 1 1 26 26 2 2 2 2 2 2 1
296 光明池駅前 1 1 39 39 2 2 2 2 2 2 1
386 アーベイン堺市駅前 9 9 1 1 1 1 99 99 2 2 3 3 2 2 2 2 36 36 7 7
493 サンヴァリエ中百舌鳥 2 2 51 51 8 8 8 8 8 8
520 泉北パークヒルズ竹城台 自走式 1 1 95 95 6 6 8 8 34 34

設備数量  合計 2 2 18 18 3 3 5 5 1 1 448 448 39 39 28 28 33 33 56 56 2 2 36 36 7 7 1 4
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灯



点　検　対　象　団　地　一　覧　表

別表１－２－２
第２種消防設備（駐車場部分） ２０２５　年　度　点　検　対　象　団　地　一　覧　表
泉北　住まいセンター所管団地

区分 第　　　　２　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
自   動   火   災   報   知   設   備

団
地
コ
ー

ド

点検
方法

外
観
外
観
機
器
機
器
機
器
機
器
・
総
合

機
器
機
器
・
総
合

機
器
機
器
・
総
合

機
器
機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器
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器
機
器
・
総
合

機
器
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器
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器
機
器
・
総
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機
器
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器
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器
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器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
・
総
合

機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
・
総
合

回数/年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 式 個 個 個

団地ｺｰﾄﾞ 16 16’ 17 17’ 30 31 32 33 36 37 40 41 52 52’ 56 56’ 57 58 59 59’ 60 61 62 62’ 64 64’ 74 74' 74' 74' 75 76 77 77' 79’ 79’ 79’ 79’

181 泉北茶山台二丁 (３-１号棟前) 1 1 25 25 2 2 2 2 2 2 1
202 中百舌鳥公園 2 2 9 9 1 1 152 152 6 6 8 8 6 6 1 1
216 泉北原山台一丁 (5-2)自走式 1 1 26 26 2 2 2 2 2 2 1
296 光明池駅前 1 1 39 39 2 2 2 2 2 2 1
386 アーベイン堺市駅前 9 9 1 1 1 1 99 99 2 2 3 3 2 2 2 2 36 36 7 7
493 サンヴァリエ中百舌鳥 2 2 51 51 8 8 8 8 8 8
520 泉北パークヒルズ竹城台 自走式 1 95 6 9 34

設備数量  合計 2 2 18 18 3 2 5 5 1 1 448 353 39 39 28 22 34 25 56 22 2 2 36 36 7 7 1 4
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点　検　対　象　団　地　一　覧　表

別表１－２－２
第２種消防設備（駐車場部分） ２０２６　年　度　点　検　対　象　団　地　一　覧　表
泉北　住まいセンター所管団地

区分 第　　　　２　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
自   動   火   災   報   知   設   備

団
地
コ
ー

ド

点検
方法

外
観
外
観
機
器
機
器
機
器
機
器
・
総
合

機
器
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器
・
総
合
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器
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・
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・
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器
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・
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器
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回数/年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

単位 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 式 個 個 個

団地ｺｰﾄﾞ 16 16’ 17 17’ 30 31 32 33 36 37 40 41 52 52’ 56 56’ 57 58 59 59’ 60 61 62 62’ 64 64’ 74 74' 74' 74' 75 76 77 77' 79’ 79’ 79’ 79’

181 泉北茶山台二丁 (３-１号棟前) 1 1 25 25 2 2 2 2 2 2 1
202 中百舌鳥公園 2 2 9 9 1 1 152 152 6 6 8 8 6 6 1 1
216 泉北原山台一丁 (5-2)自走式 1 1 26 26 2 2 2 2 2 2 1
296 光明池駅前 1 1 39 39 2 2 2 2 2 2 1
386 アーベイン堺市駅前 9 9 1 1 1 1 99 99 2 2 3 3 2 2 2 2 36 36 7 7
493 サンヴァリエ中百舌鳥 2 2 51 51 8 8 8 8 8 8
520 泉北パークヒルズ竹城台 自走式 1 95 6 9 34

設備数量  合計 2 2 18 18 3 2 5 5 1 1 448 353 39 39 28 22 34 25 56 22 2 2 36 36 7 7 1 4
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別表１－３－１

4型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0Ｌ 3.0Ｌ 3.5Ｌ 4.0Ｌ 6.0Ｌ 8.0Ｌ 10Ｌ
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

69 助松 8 7
91 白鷺 1 1
92 津久野 1 0
97 向ヶ丘第二 1 0
126 新金岡第一 1 0
134 金剛 5 5
137 中安井町 1 1
145 大浜北町 1 1
152 甲斐町 1 1
154 春木 1 1
171 下野池 1 1
178 泉北竹城台一丁 81 81
180 鶴山台 127 12 77
181 泉北茶山台二丁 16 46 51
185 泉北茶山台三丁 2 1
186 泉北泉ヶ丘駅前 1 17 2
187 大浜南町 2 2
189 泉北竹城台二丁 77 9 77
195 高石駅前 1 1
196 泉北桃山台一丁 81 1 82
199 泉南一丘 189 4 1 178

個

取　　替　　対　　象　　消　　火　　器　　一　　覧　　表　　（　住　宅　部　分　）
令和6年度　泉北住まいセンター

団　　地　　名
　(防火対象物単位）

第　　　　１　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
取　替　対　象　消　火　器　数　量

ブラケット粉末消火器
強化液消火器

加圧式 蓄圧式



別表１－３－１

4型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0Ｌ 3.0Ｌ 3.5Ｌ 4.0Ｌ 6.0Ｌ 8.0Ｌ 10Ｌ
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

個

取　　替　　対　　象　　消　　火　　器　　一　　覧　　表　　（　住　宅　部　分　）
令和6年度　泉北住まいセンター

団　　地　　名
　(防火対象物単位）

第　　　　１　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
取　替　対　象　消　火　器　数　量

ブラケット粉末消火器
強化液消火器

加圧式 蓄圧式

202 中百舌鳥公園 75 8
216 泉北原山台一丁 24 21 28
219 泉北庭代台二丁 50 50
224 くすの木 7 4 4
244 光明台 50 1 44
250 泉北城山台三丁 18 18
267 泉北鴨谷台３丁 8 1
268 泉南尾崎 2 0
275 津久野南 15 1 13
289 南花台 2 2
293 湊駅前 2 2
296 光明池駅前 32 3 35
309 藤沢台第三 17 17
312 鈴の宮 24 24
314 藤沢台第五 1 0
320 泉北城山台二丁 16 1 17
342 シティハイツ堺七道 6 2 6
359 藤沢台中央 5 4
370 いぶき野三丁目 30 30
386 アーベイン堺市駅前 18 16
405 サンヴァリエ金岡 6 68 69



別表１－３－１

4型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0Ｌ 3.0Ｌ 3.5Ｌ 4.0Ｌ 6.0Ｌ 8.0Ｌ 10Ｌ
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

個

取　　替　　対　　象　　消　　火　　器　　一　　覧　　表　　（　住　宅　部　分　）
令和6年度　泉北住まいセンター

団　　地　　名
　(防火対象物単位）

第　　　　１　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
取　替　対　象　消　火　器　数　量

ブラケット粉末消火器
強化液消火器

加圧式 蓄圧式

424 小金台 5 5
454 津田北町 15 6 13
493 サンヴァリエ中百舌鳥 51 51
503 サンヴァリエ藤井寺 60 1 60
508 サンヴァリエ津久野 212 212
510 サンヴァリエ春日丘 133 125
203 和歌山駅前 3 0
合計 0 0 0 0 0 734 151 790 2 1 0 6 0 0 0 0 0 1424
※　数量は、団地ごとに集計した数量を示す。受注者には、取替対象消火器の対象リスト（消火器管理台帳（取替対象一覧））を提供する。



別表１－３－１

4型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0Ｌ 3.0Ｌ 3.5Ｌ 4.0Ｌ 6.0Ｌ 8.0Ｌ 10Ｌ
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

69 助松 6 6
92 津久野 1 0
126 新金岡第一 1 0
134 金剛 7 6
137 中安井町 1 1
154 春木 1 1
178 泉北竹城台一丁 77 77
180 鶴山台 218 22 147
181 泉北茶山台二丁 16 44 50
185 泉北茶山台三丁 1 1 2
186 泉北泉ヶ丘駅前 18 4
187 大浜南町 1 1
189 泉北竹城台二丁 76 7 76
195 高石駅前 1 1
196 泉北桃山台一丁 83 83
199 泉南一丘 181 8 177
202 中百舌鳥公園 67 1 5
216 泉北原山台一丁 24 21 29
219 泉北庭代台二丁 43 1 44
224 くすの木 1 4 2 1 3
244 光明台 89 1 85

個

取　　替　　対　　象　　消　　火　　器　　一　　覧　　表　　（　住　宅　部　分　）
令和7年度　泉北住まいセンター

団　　地　　名
　(防火対象物単位）

第　　　　１　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
取　替　対　象　消　火　器　数　量

ブラケット粉末消火器
強化液消火器

加圧式 蓄圧式



別表１－３－１

4型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0Ｌ 3.0Ｌ 3.5Ｌ 4.0Ｌ 6.0Ｌ 8.0Ｌ 10Ｌ
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

個

取　　替　　対　　象　　消　　火　　器　　一　　覧　　表　　（　住　宅　部　分　）
令和7年度　泉北住まいセンター

団　　地　　名
　(防火対象物単位）

第　　　　１　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
取　替　対　象　消　火　器　数　量

ブラケット粉末消火器
強化液消火器

加圧式 蓄圧式

250 泉北城山台三丁 31 1 31
267 泉北鴨谷台３丁 14 0
275 津久野南 14 2 14
289 南花台 2 2
293 湊駅前 1 1
296 光明池駅前 85 7 89
309 藤沢台第三 34 34
312 鈴の宮 2 65 67
320 泉北城山台二丁 30 2 30
342 シティハイツ堺七道 6 1 6
359 藤沢台中央 16 14
370 いぶき野三丁目 32 32
386 アーベイン堺市駅前 40 40
405 サンヴァリエ金岡 6 71 75
424 小金台 10 10
454 津田北町 16 6 18
493 サンヴァリエ中百舌鳥 47 45
203 和歌山駅前 2 0
合計 0 0 0 0 0 876 197 486 3 1 0 6 0 0 0 0 0 1306
※　数量は、団地ごとに集計した数量を示す。受注者には、取替対象消火器の対象リスト（消火器管理台帳（取替対象一覧））を提供する。



別表１－３－１

4型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0Ｌ 3.0Ｌ 3.5Ｌ 4.0Ｌ 6.0Ｌ 8.0Ｌ 10Ｌ
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

69 助松 6 5
91 白鷺 1 1
92 津久野 1 1
97 向ヶ丘第二 1 1
134 金剛 9 9
145 大浜北町 1 1
171 下野池 1 0
178 泉北竹城台一丁 75 75
180 鶴山台 222 22 149
181 泉北茶山台二丁 17 42 48
185 泉北茶山台三丁 1 0
186 泉北泉ヶ丘駅前 16 1 2
187 大浜南町 1 1
189 泉北竹城台二丁 76 6 76
196 泉北桃山台一丁 78 4 82
199 泉南一丘 199 3 190
202 中百舌鳥公園 65 4
216 泉北原山台一丁 26 18 1 27
219 泉北庭代台二丁 42 1 42
224 くすの木 5 2 1 2
244 光明台 89 85

個

取　　替　　対　　象　　消　　火　　器　　一　　覧　　表　　（　住　宅　部　分　）
令和8年度　泉北住まいセンター

団　　地　　名
　(防火対象物単位）

第　　　　１　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
取　替　対　象　消　火　器　数　量

ブラケット粉末消火器
強化液消火器

加圧式 蓄圧式



別表１－３－１

4型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0Ｌ 3.0Ｌ 3.5Ｌ 4.0Ｌ 6.0Ｌ 8.0Ｌ 10Ｌ
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

個

取　　替　　対　　象　　消　　火　　器　　一　　覧　　表　　（　住　宅　部　分　）
令和8年度　泉北住まいセンター

団　　地　　名
　(防火対象物単位）

第　　　　１　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
取　替　対　象　消　火　器　数　量

ブラケット粉末消火器
強化液消火器

加圧式 蓄圧式

250 泉北城山台三丁 30 2 30
267 泉北鴨谷台３丁 15 0
268 泉南尾崎 1 0
275 津久野南 15 1 15
289 南花台 1 1
293 湊駅前 2 2
296 光明池駅前 29 28
309 藤沢台第三 34 34
312 鈴の宮 2 42 44
320 泉北城山台二丁 30 2 30
342 シティハイツ堺七道 6 6
359 藤沢台中央 10 1 8
370 いぶき野三丁目 30 30
386 アーベイン堺市駅前 19 19
405 サンヴァリエ金岡 6 67 67
424 小金台 10 10
454 津田北町 15 5 17
493 サンヴァリエ中百舌鳥 46 45
503 サンヴァリエ藤井寺 1 0
合計 0 0 0 0 0 890 118 436 3 3 0 5 0 0 0 0 0 1187
※　数量は、団地ごとに集計した数量を示す。受注者には、取替対象消火器の対象リスト（消火器管理台帳（取替対象一覧））を提供する。



別表１－３－２

4型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0Ｌ 3.0Ｌ 3.5Ｌ 4.0Ｌ 6.0Ｌ 8.0Ｌ 10Ｌ
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※　数量は、団地ごとに集計した数量を示す。受注者には、取替対象消火器の対象リスト（消火器管理台帳（取替対象一覧））を提供する。

個

取　　替　　対　　象　　消　　火　　器　　一　　覧　　表　　（　駐　車　場　部　分　）
令和6年度　泉北住まいセンター

団　　地　　名
　(防火対象物単位）

第　　　　１　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
取　替　対　象　消　火　器　数　量

ブラケット粉末消火器
強化液消火器

加圧式 蓄圧式

対象なし



別表１－３－２

4型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0Ｌ 3.0Ｌ 3.5Ｌ 4.0Ｌ 6.0Ｌ 8.0Ｌ 10Ｌ
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※　数量は、団地ごとに集計した数量を示す。受注者には、取替対象消火器の対象リスト（消火器管理台帳（取替対象一覧））を提供する。

個

取　　替　　対　　象　　消　　火　　器　　一　　覧　　表　　（　駐　車　場　部　分　）
令和7年度　泉北住まいセンター

団　　地　　名
　(防火対象物単位）

第　　　　１　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
取　替　対　象　消　火　器　数　量

ブラケット粉末消火器
強化液消火器

加圧式 蓄圧式

対象なし



別表１－３－２

4型 5型 6型 10型 20型 4型 6型 10型 20型 50型 2.0Ｌ 3.0Ｌ 3.5Ｌ 4.0Ｌ 6.0Ｌ 8.0Ｌ 10Ｌ
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※　数量は、団地ごとに集計した数量を示す。受注者には、取替対象消火器の対象リスト（消火器管理台帳（取替対象一覧））を提供する。

個

取　　替　　対　　象　　消　　火　　器　　一　　覧　　表　　（　駐　車　場　部　分　）
令和8年度　泉北住まいセンター

団　　地　　名
　(防火対象物単位）

第　　　　１　　　　種　　　　消　　　　防　　　　設　　　　備
取　替　対　象　消　火　器　数　量

ブラケット粉末消火器
強化液消火器

加圧式 蓄圧式

対象なし



別紙様式１ 

 

       支社 

支社長                殿 

受注者 

住  所 

氏  名                 

点検班配員構成表 

令和   年   月   日 

班 （号車） 点検対象区分 氏   名 資      格 備   考 

     （例）点検班長 

実務経験年数 

（担当地域） 

① ⑥ 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

     （例） 

 

令和  年  月着任 

 

      

 

 

※資格者証（写）を添付すること 

備考欄：その他の資格 

凡例 

①建築設備検査資格者       ②特殊建築物調査資格者   ③建築物環境衛生管理技術者 

④自家用発電設備専門技術者  ⑤危険物取扱者          ⑥電気主任技術者 

  



別紙様式２－１ 

№１／２ 

点 検 業 務 実 施 計 画 書（ 年 間 ） 

第  種消防設備   班（第   号車）                                                                                                令和  年度 

団地 

ｺｰﾄﾞ 
団    地    名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 備    考 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



別紙様式２－１ 

№２／２ 

点 検 業 務 実 施 計 画 書（ 年 間 ） 

消 火 器 取 替                                                                                                   令和  年度 

団地 

ｺｰﾄﾞ 
団    地    名 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 備    考 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 



別紙様式２－２ 

№１／２ 

住まいセンター 

業 務 区 分 
点 検 業 務 実 施 計 画 書 

        （  月） 
第 種消防設備 

実 施 時 期 令和   年   月   日から令和   年   月   日まで 

業務会議 

 

日時場所 

令和   年   月   日 

 

住まいセンター 

 

独立行政法人都市再生機構        支社 

支 社 長                    殿 

 

 

別添のとおり、令和   年   月の消防用設備点検業務を別紙日程表のとおり実施することと 

したので実施計画書を提出します。 

 

 

 

 

受 注  者 

 

 

 

 

  



令和  年度  月分 

点 検 業 務 実 施 日 程 表 
№２／２ 

（   住まいセンター） 

第  種消防設備   班（  号車） 

団地名 
         

                      

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

備 
 
 
 

考 

 

 

  



令和  年度  月分 

点 検 業 務 実 施 日 程 表 
№３／３ 

（   住まいｾﾝﾀｰ） 

消 火 器 取 替 

団

地

ｺｰ

ﾄﾞ 

団

地

名 

         
                     

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

備 
 
 
 

考 

 

 

  



別紙様式 ３ 

Ｎｏ.１／７ 

 

住まいセンター 

 

業 務 区 分 
点 検 業 務 実 施 報 告 書 

         （  月）） 
第 種消防設備 

実 施 時 期 令和   年   月   日から令和   年   月   日まで 

業務会議 

 

日時場所 

令和   年   月   日 

 

住まいセンター 

 

独立行政法人都市再生機構           支社                  令和   年    月    日 

 

支 社 長                      殿 

 

 

別添のとおり、令和  年  月の消防用設備点検業務を別紙報告書のとおり実施しましたの 

で報告します。 

 

受 注  者 

管理技術者氏名 

（注）実施計画を変更した場合は、業務指示内容等打合わせ記録を添付すること。 

 

  



別紙様式３ 
第 1種消防設備（住宅部分）                                                                   No.２／７ 

点検業務実施報告書 
住まいセンター                                         令和  年  月  日 

団

地

コ

ー

ド 

団 地 名 

（防火対象物単

位） 

棟
番
号 

区分 第    １    種    消    防    設    備 

対
象
設
備 

屋内消火栓設備 

屋
外
消
火
栓
設
備 

連結送水管設備 
消火 
器具 

移動式粉末 

消火設備 

共同住宅用 
スプリンクラー設備 

 

消
防
用
水 

連結散水 

設備 

消
火
栓
箱  

加
圧
送
水
装
置 

 

加
圧
送
水
装
置 

テ
ス
ト
弁 

 

送
水
口 

 

放
水
口 付

 

放
水
口 

 

加
圧
送
水
装
置 

 

補
給
水
槽 

テ
ス
ト
弁 

配
管  

全
量 

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数 

全
量 

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数 

送
水
口 

 

自
動
警
報
装
置 

 

加
圧
送
水
装
置 

送
水
口 

散
水

 

点
検
方
法 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

 

機
器 

機
器
・
総
合 

 

機
器 

機
器 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器 

  

機
器 

機
器 

機
器 
総
合 

機
器 

機
器 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器 

機
器 

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 本 本 本 本 本 個 戸 個 個 個 個 個 個 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

   1                                

   2                                

   3                                

   4                                

   5                                

   6                                

   7                                

   8                                

   9                                

   10                                

   11                                

   12                                

   13                                

   14                                

   15                                

   16                                

   17                                

 

凡 例 不良個所数量 

点検数量 
（注）同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。 



別紙様式３ 
第 1種消防設備（駐車場部分）                                                                  No.３／７ 

点検業務実施報告書 
住まいセンター                                        令和  年  月  日 

団

地

コ

ー

ド 

団 地 名 

（防火対象物

単位） 

棟
番
号 

区分 第    １    種    消    防    設    備 

対
象
設
備 

屋内消火栓 

屋
外
消
火
栓
設
備 

連結送水管設備 
消火 
器具 

移動式粉末 

消火設備 

共同住宅用 
スプリンクラー設備 

 

消
防
用
水 

連結散水 

設備 

消
火
栓
箱  

加
圧
送
水
装
置 

 

加
圧
送
水
装
置 

テ
ス
ト
弁 

 

送
水
口 

 

放
水
口 付

 

放
水
口 

 

加
圧
送
水
装
置 

 

補
給
水
槽 

テ
ス
ト
弁 

配
管  

全
量 

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数 

全
量 

サ
ン
プ
リ
ン
グ
数 

送
水
口 

 

自
動
警
報
装
置 

 

加
圧
送
水
装
置 

送
水
口 

散
水

 

点
検
方
法 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

 

機
器 

機
器
・
総
合 

 

機
器 

機
器 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器 

  

機
器 

機
器 

機
器 
総
合 

機
器 

機
器 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器 

機
器 

単位 個 個 個 個 個 個 本 個 個 箇所 個 個 個 個 個 槽 個 箇所 本 本 本 本 本 個 戸 個 個 個 個 個 個 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

   1                                

   2                                

   3                                

   4                                

   5                                

   6                                

   7                                

   8                                

   9                                

   10                                

   11                                

   12                                

   13                                

   14                                

   15                                

   16                                

   17                                

 

凡 例 不良個所数量 

点検数量 
（注）同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。 

 
 



別紙様式３ 
第２種消防設備（住宅部分）                                                                  Ｎｏ.４／７ 

点検業務実施報告書 
住まいセンター                                         令和  年  月  日 

団

地

コ

ー

ド 

団 地 名 

（防火対象

物単位） 

棟
番
号 

区分 第    ２    種    消    防    設    備 

対
象
設
備 

非常用警報器具及び設備 

誘
導
標
識 

誘
導
灯 

  

避難器具 
非常コンセ

ント設備 
 自動火災報知設備 

表
示
灯 

非
常
ベ
ル  

起
動
装
置  

操
作
装
置  

複
合
装
置  

ア
ン
プ 

 

非
常
電
話 

 

避
難
梯
子 

 

避
難
梯
子 

 

表
示
灯 

非
常
コ
ン
セ
ン
ト 

 

 
受
信
機 

 

受
信
機 

 

受
信
機 

 

受
信
機 

 

住
戸
用
自
火
報 

点
検
方
法 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器 

  機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

  機
器 
機
器 

  機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

      

単位 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個   個 個 個 個   個 個   個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

   1                                        

   2                                        

   3                                        

   4                                        

   5                                        

   6                                        

   7                                        

   8                                        

   9                                        

   10                                        

   11                                        

   12                                        

   13                                        

   14                                        

   15                                        

   16                                        

   17                                        

 

凡 例 不良個所数量 

点検数量 
（注）同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。 



別紙様式３ 
第２種消防設備（住宅部分）                                                                  Ｎｏ.５／７ 

点検業務実施報告書 
住まいセンター                                        令和  年  月  日 

団

地

コ

ー

ド 

団 

地 

名 

（

防

火

対

象

物

単

位

） 

棟
番
号 

区
分 

第    ２    種    消    防    設    備 

対
象
設
備 

自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 排煙設備 

  

副
受
信
機 

   

Ｋ
型
火
災
表
示
機 

  

感
知
器 

差
動
式
補
償
式 

   

感
知
器 

定
温

 

煙
感
知
器 

発
信
機 

音
響
装
置 

表
示
灯 装
置 

消
火
栓
起
動
用 

予
備
電
源 

中
継
器 

 

自
火
報
設
備 

受
信
機 

検
知
機 

 
排
煙
機 

煙
感
知
器 

閉
鎖
装
置 

点
検
方
法 

機
器 

機
器
・
総
合 

    機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

  機
器 

   機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 
機
器 
機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

 機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

単位 個 個     個 個 個 個   個    個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 戸 戸 個 個 個 個  式 個 個 個 式 式 

No 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

   1                                         

   2                                         

   3                                         

   4                                         

   5                                         

   6                                         

   7                                         

   8                                         

   9                                         

   10                                         

   11                                         

   12                                         

   13                                         

   14                                         

   15                                         

   16                                         

   17                                         

 

凡 例 不良個所数量 

点検数量 
（注）同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。 

 



別紙様式３ 
第２種消防設備（駐車場部分）                                                                 Ｎｏ.６／７ 

点検業務実施報告書 
住まいセンター                                        令和  年  月  日 

団

地

コ

ー

ド 

団 地 

名 

（防火

対象物

単位） 

棟
番
号 

区分 第    ２    種    消    防    設    備 

対
象
設
備 

非常用警報器具及び設備 

誘
導
標
識 

誘
導
灯 

  

避難器具 
非常コンセ

ント設備 
 自動火災報知設備 

表
示
灯 

非
常
ベ
ル  

起
動
装
置  

操
作
装
置  

複
合
装
置  

ア
ン
プ 

 

非
常
電
話 

 

避
難
梯
子 

 

避
難
梯
子 

 

表
示
灯 

非
常
コ
ン
セ
ン
ト 

 

 

受
信
機 

 

受
信
機 

 

受
信
機 

 

受
信
機 

 

住
戸
用
自
火
報 

点
検
方
法 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器 

  機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

  機
器 

機
器 

  機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

単位 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個   個 個 個 個   個 個   個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

   1                                        

   2                                        

   3                                        

   4                                        

   5                                        

   6                                        

   7                                        

   8                                        

   9                                        

   10                                        

   11                                        

   12                                        

   13                                        

   14                                        

   15                                        

   16                                        

   17                                        

 

凡 例 不良個所数量 

点検数量 
（注）同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。 

 



別紙様式３ 
第２種消防設備（駐車場部分）                                                                 Ｎｏ.７／７ 

点検業務実施報告書 
住まいセンター                                        令和  年  月  日 

団

地

コ

ー

ド 

団 地 名 

（防火対象

物単位） 

棟
番
号 

区分 第    ２    種    消    防    設    備 

対
象
設
備 

自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 排煙設備 

 

 

副
受
信
機 

   

Ｋ
型
火
災
表
示
機 

  

感
知
器 

差
動
式
補
償
式 

   

感
知
器 

定
温

 

煙
感
知
器 

発
信
機 

音
響
装
置 

表
示
灯 装
置 

消
火
栓
起
動
用 

予
備
電
源 

中
継
器 

 

自
火
報
設
備 

遠
隔
試
験
機
能
付 

受
信
機 

検
知
機 

 

排
煙
機 

煙
感
知
器 

閉
鎖
装
置 

点
検
方
法 

機
器 

機
器
・
総
合 

    機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

  機
器 

   機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器
・
総
合 

 機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

機
器 

機
器 

機
器
・
総
合 

単位 個 個     個 個 個 個   個    個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 戸 戸 個 個 個 個  式 個 個 個 式 式 

No 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

   1                                         

   2                                         

   3                                         

   4                                         

   5                                         

   6                                         

   7                                         

   8                                         

   9                                         

   10                                         

   11                                         

   12                                         

   13                                         

   14                                         

   15                                         

   16                                         

   17                                         

 

凡 例 不良個所数量 

点検数量 
（注）同一団地が複数月に渡る場合は、完了した段階で集計したものを提出する。 



別紙様式４ 

 

          住まいセンター長 殿 

令和   年   月分 

応急措置等報告書 

処置者名：           

発 生 年 月 日 令和     年     月     日 

防 火 対 象 物 団  地                 号  棟 

消 防 設 備  

設 置 場 所 階                     号  室 

 

不 良 内 容  

 

 

 

原 因  

 

 

 

処 置 内 容  

 

 

 

 

説 明 図  

 

 

 

業務仕様書５(2)イに規定する緊急の補修又は対策を必要とする点検対象物の不良箇所及び著しい損耗、劣化等

にかかる報告 

 

  



別紙様式５ 

不 良 箇 所 内 訳 調 査 報 告 書 

第  種消防設備    班（    号車） 

 

業務仕様書５(2)ロに規定する緊急の補修又は対策を必要としない点検対象物の不良箇所にかかる報告 

  

団   地   名 号  棟 
設 備  

名 称 

設 置 

箇 所 

不  良 

内  容 

写真 

№ 
措   置   等 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



別紙様式６ 

           住まいセンター長 殿 

損耗・劣化状況等分析報告書 

第  種消防設備                                            管理技術者氏名                   

団  地  名 

 

 

箇      所 

 

 

 

損耗・劣化等の現状 

 

 

 

前回の点検時の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 現状を撮影した写真等を添付すること。 

保守管理上の改善策や修繕方法等について記載する。 

業務仕様書５(2)ハに規定する法定点検の時点では点検対象物の機能に影響がないが、中期的には影響を与えか

ねない点検対象物の損耗、劣化等にかかる報告 

 

 

 

 

 



 

別紙様式７ 

          住まいセンター長 殿 

使 用 材 料 明 細 報 告 書 

第   種消防設備    班（第   号車）    月分                 管理技術者氏名              

団     地 使用材料 数量 単 価 金  額 備   考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

（注） 使用材料が確認できる写真等を添付すること。 

  



別紙様式８ 

点検業務報告指示書 

受注者             殿 

独立行政法人都市再生機構               

令和   年度消防用設備点検等業務のうち、次の内容について令和  年   月   日までに報告するよう指示す
る。 

１ 報告内容 
 
 

２ 報告様式 
 
 

３ その他 
 
 

 

  



団地情報 （●●住まいセンター） 

 

団地 
コード 

団地名 
管理開始 
年度 

所在地 
次回定期 
報告年月 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 


